



































Abastiment  energètic  en  instal∙lació  rural.  Energia 




Aquest projecte pretén  fer un estudi  sobre  les necessitats energètiques d’unes  instal∙lacions 
rurals  situades  al  poble  de  Gurp  (Pallars  Jussà)  i  valorar  una  possible  opció  tècnica  per  a 










Pel  que  fa  a  l’abastiment  d’energia  tèrmica,  s’opta  per  la  instal∙lació  d’una  caldera  de 
biomassa, aprofitant  l’entorn  forestal de  l’emplaçament  i  les necessitats de  realització d’una 


















































































































La  generació  distribuïda,  el  consum  de  recursos  propers,  i  la  possibilitat  de  que  els 
consumidors  generin  la  seva  pròpia  energia,  aporten  sostenibilitat  al  sistema  de  generació, 
distribució i consum, i obre el camí cap a un canvi de model energètic. 
 
L’avenç  de  les  tecnologies  renovables,  i  la  determinació  d’una  regulació  administrativa 
específica  pot  permetre  la  implantació  d’instal∙lacions  distribuïdes  de microgeneració,  que 
poden   rellevar part de  la producció de  les grans centrals convencionals alimentades en bona 
part per combustibles fòssils, provinents en gran mesura de zones geopolítiques poc estables. 
 
En el  sistema elèctric  s’avança  cap a un model orientat a  l’autoconsum mitjançant energies 
renovables, que podria ser una alternativa als actuals sistemes de generació. Aquest tipus de 
petites  plantes  productes  promourà  aquesta  generació  distribuïda,  aportant  nombrosos 
avantatges per al sistema  i per al consumidor. Pot suposar menys pèrdues energètiques a  la 
xarxa,  reducció de costos en  transport  i distribució,  i  també un estalvi d’energia primària. A 








Figura 1. Distribució de les instal·lacions en l'emplaçament 
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El  campament  juvenil  té  capacitat  per  albergar  unes  60  persones  i  consta  d’una  zona 
d’acampada  lliure  i  una  zona  d’equipaments  contigua,  situats  en  una  antiga  nau  agrícola 
condicionada per a integrar‐hi lavabos i dutxes. Aquestes instal∙lacions suposen una demanda 







amb  habitabilitat  per  a  quatre  persones. Més  endavant  es  detalla  la  demanda  elèctrica  i 
tèrmica aproximada per a aquestes instal∙lacions.1 
 




La  única  instal∙lació  que  romandrà  permanentment  ocupada  és  la  vivenda  unifamiliar.  Tant 
l’activitat  del  campament  juvenil  com  dels  apartaments  rurals  anirà  lligada  bàsicament  a 
l’existència d’uns condicionants climatològics  favorables. El campament  juvenil  restarà obert 
durant els mesos més càlids, allargant  la  temporada des del mes d’abril  fins a  finals del mes 










Gener  31  12  0 
Febrer  28  12  0 
Març  31  12  0 
Abril  30  12  12 
Maig  31  12  12 
Juny  30  20  20 
Juliol  31  31  31 
Agost  31  31  31 
Setembre  30  20  20 
Octubre  31  15  12 
Novembre  30  12  0 
Desembre  31  12  0 
Taula 1. Dies d'ús mensual de les instal·lacions 
 
 








L’objectiu  és dissenyar un  sistema  autosuficient, pel que  fa  a  energia  elèctrica  i  tèrmica de 
calefacció  i ACS, mitjançant  fonts  d’energia  renovable  en  el  conjunt  descrit;  format  per  un 




avaluació  de  les  possibilitats  en  funció  dels  factors  que  determinin  la  seva  viabilitat.  Les 
tecnologies  escollides  s’han  analitzat  tenint  en  compte  les  característiques  de  l’entorn, 
l’impacte sobre aquest, i el rendiment i rendibilitat de cada una d’elles.  
 
Així,  per  la  instal∙lació  elèctrica,  s’ha  optat  per  l’ús  d’energia  solar  fotovoltaica.  Tenint  en 
compte que existeix la possibilitat de connexió a xarxa, és a dir que no es tracta  d’un sistema 
aïllat, i amb la possibilitat de que tiri endavant  la proposta de Reial Decret del 18 de novembre 
de  2011  pel  que  s’estableix  la  regulació  de  les  condicions  administratives,  tècniques  i 




el disseny de  les  instal∙lacions de generació ha de realitzar‐se   amb una potència tal que situï 
l'energia generada tant a prop com sigui possible del consum previst. 
 
Per  la  instal∙lació  de  calefacció  s’ha  optat  per  la  biomassa  tèrmica,  afavorida  per  l’entorn 
forestal de l’emplaçament, on es pot obtenir combustible en forma d’estella arran de la gestió 




les  instal∙lacions,  i  que  bona  part  del  públic  potencial  estarà  comprès  en  una  franja  d’edat 
d’entre  7  i  16  anys,  s’ha  valorat  la possibilitat de  crear un  espai didàctic on  es mostrin  els 

















El poble de Gurp es  troba a  la  comarca del Pallars  Jussà, a 7,5 quilòmetres al nord‐oest de 


















Figura 2. Situació de la població de Gurp (Pallars Jussà) 
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hab/km2  i  una  població  total  de  13.840  habitants,  segons  el  padró  del  2009.  Els  termes 




s’estén des de  la  conca mitjana de  la Noguera Pallaresa  i  els  seus  afluents,  el  Flamisell  i  el 
Conques,  fins a  la serra del Montsec. Comprèn també una part  important de  les terres de  la 
riba oriental de  la Noguera Ribagorçana, que separa el Pallars Jussà de  l’Aragó. Està formada 
per diverses unitats bàsiques  i ben diferenciades pel que  fa al  relleu, el clima  i  la vegetació. 










A  la  comarca del Pallars  Jussà  s’oposen dos  climes diferents: un a  la Vall Fosca  i  l’altre a  la 
Conca  de  Tremp.  La  Vall  Fosca  presenta  un  clima  alpí  i  subalpí,  amb  temperatures  baixes, 
sobretot als punts elevats. A  la Conca de Tremp, en canvi, hi ha un clima mediterrani d’alta 



































Les  característiques  climàtiques  corresponents  a  temperatura,  humitat  i  hores  de  sol  dels 
diferents mesos de l’any s’han obtingut a partir de valors normals extrets de les dades per a un 









a  0,65°C  cada  100  metres.  Així  doncs,  assumirem  aquesta  variació  per  a  determinar  la 





temperatura. Aquesta  relació  és  deguda  a  que  quan  augmenta  la  temperatura,  el  nivell  de 






aquesta  taula, podem  trobar  la  temperatura humida de  l’estació de  la Pobla de Segur, però 
tenint en compte que  la diferència entre  temperatures no es manté constant al disminuir  la 
temperatura  de  l’aire,  assumirem  els  mateixos  valors  d’humitat  relativa  de  l’estació 
meteorològica de  la Pobla de  Segur per  tal de no  allunyar‐nos  excessivament de  la  realitat 
acumulant error basats en presumpcions. 
 
En  quant  a  la  velocitat  i  direcció  del  vent,  i  la  quantitat  i  els  dies  en  que  es  produeixen 
precipitacions,  mantindrem  les  mateixes  dades  de  l’estació  meteorològica  de  la  Pobla  de 
Segur.  
 




















Gener  1,9  8,2  ‐2,5  18,5  8  0,6  SE  81 
Febrer  5,1  13,5  ‐1,3  7,6  5  0,9  S  68 
Març  8,7  16,2  2,4  70,4  12  1,1  S  69 
Abril  15,1  23,4  7,4  22,9  9  1,1  S  61 
Maig  18,1  26,4  10,8  56,5  13  1,3  S  61 
Juny  20,3  27,8  13,2  87,7  11  1,2  S  61 
Juliol  22,3  30,2  14,7  37,8  11  1,3  S  53 
Agost  24,6  33,4  16,5  6,7  5  1,4  S  49 
Setembre  21,2  29,6  13,4  11,7  6  1,1  S  54 
Octubre  14,9  22,9  8,1  32,9  3  1  S  61 
Novembre  9,1  14,5  5,3  74,5  16  0,6  N  87 
Desembre  2,1  8,7  ‐2  0,4  1  0,6  NW  84 
ANY  13,7  21,3  7,2  427,6 100 1 S  66
Taula 2. Dades climàtiques en un any tipus de l'estació meteorològica automàtica de la Pobla de Segur. Font: Servei 
























Gener  ‐0,8  5,5  ‐5,2  18,5  8  0,6  SE  81 
Febrer  2,4  10,8  ‐4  7,6  5  0,9  S  68 
Març  6  13,5  ‐0,3  70,4  12  1,1  S  69 
Abril  12,4  20,7  4,7  22,9  9  1,1  S  61 
Maig  15,4  23,7  8,1  56,5  13  1,3  S  61 
Juny  17,6  25,1  10,5  87,7  11  1,2  S  61 
Juliol  19,6  27,5  12  37,8  11  1,3  S  53 
Agost  21,9  30,7  13,8  6,7  5  1,4  S  49 
Setembre  18,5  26,9  10,7  11,7  6  1,1  S  54 
Octubre  12,2  20,2  5,4  32,9  3  1  S  61 
Novembre  6,4  11,8  2,6  74,5  16  0,6  N  87 
Desembre  ‐0,6  6  ‐4,7  0,4  1  0,6  NW  84 
ANY  10,9  18,6  4,5  427,6  100  1  S  66 















Figura 6. Mapa d’irradiació global diària a 
Catalunya, mitjana anual (MJ/m2). Font: Atlas de 
radiació solar a Catalunya 
Irradiació global diària 
Mes  Gen  Feb Març  Abr  Maig Jun  Jul  Agost Set  Oct  Nov  Des  Any 
kWh/m2  1,8  2,6  4,1  4,9  5,7  6,3  6,5  5,7  4,6  3,1  2,1  1,7  4,1 
MJ/m2  6,6  9,5  14,6  17,7  20,5  22,7  23,4  20,5  16,7  11,1  7,4  6,1  14,7 
Taula 4. Dades mensuals d'irradiació global a la població de Gurp. Font: PVGIS 
Figura 5. Mapa d'irradiació global diària al Pallars Jussà, 







Les  immediacions del poble de Gurp,  i el Pallars  Jussà en general,  són una  zona amb grans 
extensions forestals. Sovint no es realitza una gestió adequada d’aquests boscos, bàsicament 
pel poc valor que  se n’extreu, però no per això deixa de  ser una qüestió  transcendental.  La 







o procedent de  la seva  transformació natural o artificial  i que es pot utilitzar per a  finalitats 
energètiques. En aquest projecte,  la biomassa s’entén com a  font d’energia per a equips ge‐
neradors de  calor per  a produir  calefacció  i  aigua  calenta  sanitària,  així doncs delimitem  la 




‐ Origen  forestal:  subproductes  utilitzables  com  a  combustibles  com,  per 
exemple: 
 
‐ Arbres  no  valoritzables  en  l’activitat  de  la  indústria  forestal,  com 
poden ser els arbres de diàmetre petit, bifurcats, morts en peu i torts. 
‐ Serradures  i  capçades,  branques,  escorça,  soques  i  arrels  que  les 
activitats de les indústries forestals no aprofiten. 
 







També podem  classificar‐la  en  funció  del producte  final,  així,  els principals biocombustibles 
sòlids que ens podem trobar al mercat són: 
 
‐ Pèl∙let de  fusta: biocombustible  sòlid  format per  la  compactació de  subpro‐






es  vulgui. Aquest és un procés de densificació,  amb el qual  incrementem el 
valor energètic per unitat de volum. La  seva homogeneïtat  i  característiques 










per  als  usuaris  que  tenen  fusta  a  l’abast  i,  alhora,  espai  per  a  instal∙lar  un 
sistema d’emmagatzematge. Les briquetes són cilindres de fusta compactada 
amb  dimensions més  grans  que  el  pèl∙let  de  fusta.  Són  poc  conegudes  al 
mercat  actual  i  sovint  una  solució  a  problemes  d’emmagatzematge  de 
serradures i encenalls a les fusteries. 
 
‐ Subproductes  agroindustrials:  provinents  de  l’activitat  industrial,  al mercat 
actual hi ha una gran varietat de subproductes agrícoles. Els més destacats són 



















energètica  del  producte.  Les  calderes  tenen  un  límit  d’acceptació  de  percentatge  màxim 









garantir una  fusta d’un alt poder calorífic  i aconseguir una compactació adequada  (el pèl∙let 
amb humitat per sobre del 12% en base humida es desfà i queda esquerdat). 
 
La  humitat  també  és  un  factor  que  té  incidència  en  els  problemes  d’auto  ignició.  En 
l’emmagatzematge d’estella  i serradures humides es pot arribar a temperatures tan elevades 

















A  la pràctica  s’utilitza habitualment  el  PCI,  ja que  la  calor de  condensació no  s’acostuma  a 
aprofitar. 
3.3.4. Contingut en cendres 
El  contingut  en  cendres  és  un  paràmetre  limitant  que  determina  el  manteniment  i  la 
periodicitat en  la neteja de  la caldera  i també  l’eficiència que té. Els equips que no disposen 
d’un  sistema  eficient  de  neteja  dels  seus  bescanviadors  acostumen  a  ser menys  eficients  a 
causa dels dipòsits de  cendres, que disminueixen  la  capacitat de  transmissivitat  tèrmica del 
bescanviador. 
 
La  composició  química  de  les  cendres  també  és  un  aspecte molt  important,  a més  de  la 
temperatura de fusibilitat de les cendres, que és la temperatura a la qual les cendres es fonen i 
formen elements minerals, podent produir  incrustacions. Aquest  fenomen està estretament 
lligat a  la quantitat d’àlcalis que té  la fusta  juntament amb altres elements problemàtics com 
són el clor i el sofre. 
 
La  formació  d’incrustacions  i  dipòsits  sobre  la  graella  i  els  bescanviadors  de  calor  de  les 
calderes  en  fa  disminuir  el  rendiment,  pel  fet  que  hi  ha menys  bescanvi  de  calor.  També 
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agrícoles.  Aquesta  gestió  és  inviable  només  en  casos  particulars  de  concentracions  de 
materials pesants. 
 
En  la majoria  dels  casos,  les  cendres  es  podran  utilitzar  com  a  fertilitzant,  en  funció  de  la 
composició que tinguin. Només en els casos en què  les cendres continguin elements químics 





Els  continguts  alts  en  pols  afecten  la  combustió  perquè  les  partícules  petites  i  disgregades 
cremen  més  ràpidament  en  tenir  un  major  contacte  amb  el  carburant.  Això  també  fa 
augmentar  el  risc  d’explosió,  ja  que  la  caldera  pot  vaporitzar  ràpidament  i  arribar  a 
concentracions explosives de gasos combustibles. 
 
A  la  següent  taula  es mostra  una  comparativa  entre  diferents  combustibles,  amb  les  seves 
característiques més destacades: 
 
Combustible  Humitat (%) PCI (kWh/kg) Densitat (kg/m3) Cendres (%) 
Pèl∙let de fusta  10 4,8 650 <0,5 
Estella forestal  25 4,0 250 1‐2 
Escorça forestal  25 4,2 200 1‐2 
Closca de fruits secs 10 4,2 350 2‐3 
Pinyol d’oliva  8  4,2 630 2‐3 
Pinyola  8  4,3 610 3‐4 
Granet de raïm  8  4,7 600 1‐2 
Farina de polpa de raïm  8  4,3 600 2‐3 
Gasoil  ‐  11,8 850 ‐ 
Gas natural  ‐  13,5 0,74 ‐ 
Propà  ‐  12,0 8 ‐ 












Tal  i  com  veiem més  endavant,  la  proximitat  de  les  zones  forestals  i  la major  facilitat  de 
transformació i transport fan que el combustible més adequat sigui l’estella forestal. 
 





  Humitat (%) PCI (kWh/kg) Densitat (kg/m3) Cendres (%) 
Estella forestal  25 4,0 250 1‐2 
 
La  fusta  verda  acabada  de  tallar  pot  tenir  fins  a  un  55%  d’humitat  sobre  base  humida. 
L’assecatge natural del tronc apilat en un ambient mediterrani pot fer disminuir la humitat fins 
a un 35%  el primer  any,  i un 25%  el  segon. Aquest  assecatge de  l’estella de  forma natural 
s’accelera amb l’ajuda de sistemes de ventilació i transpiració. 
 
L’estella  forestal  de  qualitat  manté  una  granulometria  constant  gràcies  a  un  procés  de 
garbellament.  Les  estelles  amb  dimensions  superiors  a  les  especificades  poden  col∙lapsar  i 
avariar els sistemes d’alimentació de la caldera. 
 
L’estella  forestal és més econòmica que els  combustibles d’origen  fòssil. Per  contra,  la  seva 
densitat  baixa  en  limita  l’ús, per un  cost de  transport  alt,  la necessitat de més  espai per  a 
emmagatzemar‐la  i sistemes especials per a evitar problemes d’alimentació entre  la sitja  i  la 
caldera.  
 
Un  cop  emmagatzemades,  les  estelles  poden  formar  un  efecte  de  volta  entre  elles  que  en 
dificulta el moviment formant cabanes  i espais d’aire. Per tal d’evitar aquest efecte de volta, 
cal dotar la sitja de remenadors que agitin les estelles i desfacin les voltes. 
És  recomanable  evitar  que  l’estella  contingui  fulles  i  parts  verdes,  ja  que  això  pot  fer 
augmentar els nivells de cendres, volàtils i emissions de NOx. 
  









































128.995  103.150  80,0  57.664  45.486  51.185  51.965  50,4 
Taula 6. Distribució de la superfície forestal al Pallars Jussà. Font: Centre de la Propietat Forestal 
 
Pel que a fa  les diferents espècies vegetals que conformen  la superfície forestal a  la comarca 




ha ocupades per aquesta espècie, que  representen el 29,85 % de  la superfície  forestal. El pi 




Pel que  fa a  la  titularitat dels boscos de  la comarca del Pallars  Jussà,  la gran majoria són de 
titularitat  municipal  (24,10%),  seguits  pels  boscos  de  titularitat  de  les  Entitats Municipals 












‐  La  superfície de  la  comarca  classificada dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya 
(PEIN) ocupa el 34,76% de  la comarca  (46.687,22 ha). Al Pallars  Jussà hi ha 9 espais  inclosos 




Aquesta aprovació  inclou  tots els espais que  ja en  formaven part amb anterioritat a aquesta 
data  i també  l'ampliació d'alguns, així com  la creació de nous espais. A  la comarca del Pallars 




‐ A més, part del  territori de  la comarca  forma part d’un espai natural de protecció especial 
(Parc Nacional), que també forma part de  la XN2000: el Parc Nacional d'Aigüestortes  i Estany 
de Sant Maurici.   Té una extensió  total de 40.852 ha  i s’estén per  les comarques del Pallars 
Sobirà,  l'Alta  Ribagorça,  el  Pallars  Jussà  i  la  Vall  d'Aran.  És  un  dels  dotze  parcs  nacionals 
existents a  l'Estat espanyol  i  l'únic d'aquesta categoria existent a Catalunya. El Parc Nacional 
compta amb dues categories de protecció: la zona interna de protecció, i la zona perifèrica de 





Figura 7. Distribució d'espais natural protegits (PEIN, Xarxa Natura 2000 i ENPE's) 
 
La  zona PEIN  representa un 34,76% de  la  superfície de  la  comarca,  seguida de  la  superfície 
ocupada per Xarxa Natura 2000, que correspon a un 33,99%. I per últim la superfície ocupada 
per Parcs Naturals que correspon a un 3,00 % de la superfície total comarcal. A més a més, el 
Pla  Territorial  Parcial  de  l’Alt  Pirineu  i Aran  protegeix  el  territori  en  funció  de  les  següents 










Es  constata  que  l’aprofitament  silvícola  ha  davallat molt  en  els  darrers  anys.  En molts  dels 
boscos  privats  no  s’hi  realitza  cap  aprofitament  forestal,  s’han  abandonat  les  pràctiques 
tradicionals  silvícoles,  i  juntament  amb  l’abandonament de  les pastures  i  camps de  conreu, 




forestals, així com encara els veïns  i veïnes del municipi hi  fan aprofitaments a partir de  l’ús 
comunal.  Tot  i  així,  hi  ha  boscos  comunals  en  zones molt marginals  i  allunyades  de  zones 
habitades de les quals no se n’està fent cap aprofitament, bàsicament perquè no surt rentable. 
En general, es té la percepció de que els boscos estan bruts, amb un creixement considerable 




rendiment  dels  boscos,  existeix  l’interès  per  fer  un  aprofitament  energètic  de  la  biomassa 
forestal.  En  aquest  sentit,  alguns  ajuntaments  de  la  comarca  ja  estan  elaborant  estudis  i 
projectes  de  viabilitat  per  a  l’aprofitament  de  la  massa  forestal  dels  boscos  de  la  seva 
titularitat.  
 




donar continuïtat  i sortida a  les explotacions  forestals. A  la vegada, un altre benefici derivat 
seria el manteniment de  les masses  forestals. A nivell de projectes d’ús de biomassa com a 
font d’energia, l’ajuntament de Tremp ha començat a sondejar aquesta possibilitat i en aquest 






darrer    l’encarregat  de  realitzar  actuacions  de  gestió  forestal  en  algunes  de  les  zones més 
properes al poble.  
 














- Treballs  forestals  de  millora. 
Aclarides,  podes  i  trituració  de 
restes  vegetals.  La  Terreta,  serres 
de  Lleràs  i  Sant  Gervàs.  Gestió 
forestal  a  diferents  boscos  de  la 
Terreta i a les serres de Lleràs i Sant 
Gervàs,  en  les  quals  s’han  fet 
aclarides,  esporgues  i  trituració  de 
matolls  i  restes  vegetals  a  les 
pinedes.  Als  alzinars  i  rouredes 
selecció  de  rebrots,  esporgues  i 
trituració  de  restes.  Als  matollars 
s'hi ha  fet  trituració de matolls per 










Treballs  forestals a alzinars  i pinedes amb  l’objectiu de prevenció d’incendis  i  foment de 
fagedes. 
 
- Projecte  d’ordenació  forestal  a  la  forest  de  Costa  i  Obac  (CUP  L‐224).  Serra  de  Sant 





















Figura 9. Forests del catàleg d’utilitat pública de la zona. Font: Ajuntament de Tremp 
Figura 8. Pineda de pi roig aclarida a la Serra de Gurp. Font: 






En  general,  la normativa que  afecta  les  instal∙lacions de biomassa  és  la mateixa que  afecta 
altres equips generadors de calor per a donar servei d’ACS  i calefacció a un edifici. Aquestes 
són: 
 Reial  decret  1027/2007  de  20  de  juliol,  pel  qual  s’aprova  el  Reglamento  de  Ins‐
talaciones Térmicas de  los Edificios  (RITE)  i  les  instruccions  tècniques  corresponents 
(ITE). 
 Código Técnico de  la Edificación (CTE)  i els seus documents bàsics (DB), especialment 
el  d’habitabilitat  i  eficiència  (DB‐HE),  en  els  capítols  DB‐HE2  (rendiment  de  les 
instal∙lacions  tèrmiques)  i  DB‐HE4  (aportació  solar mínima  d’ACS).  En  aquest  últim  
tenim  que  en  la  instal∙lació  d’una  caldera  de  biomassa  tota  la  calor  consumida  és 
d’origen renovable, amb la qual cosa no és obligatori instal∙lar sistemes solars tèrmics. 
 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula  l’adopció de criteris ambientals  i 
d’ecoeficiència als edificis (DOGC 4574‐16/02/2006). Igualment que en el cas del CTE, 
segons  l’article  4.4  d’aquest  decret,  el  fet  d’instal∙lar  una  caldera  de  biomassa  que 
produeixi  aigua  calenta  sanitària,  fa que no  sigui obligatori  instal∙lar  sistemes  solars 
tèrmics. 
 Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual  s’aprova el Reglamento Electrotécnico 
















dormitoris  1  2  3  4  5  6  7  Més de 7 
Número de 
persones  1,5  3  4  6  7  8  9 
Número de 
dormitoris 









ܸ݅ݒ݁݊݀ܽ ݀݁ 2 ݀݋ݎ݉݅ݐ݋ݎ݅ݏ ·  4 ݌݁ݎݏ݋݊݁ݏܸ݅ݒ݁݊݀ܽ ൅  4 ܸ݅ݒ݁݊݀݁ݏ ݀݁ 2 ݀݋ݎ݉݅ݐ݋ݎ݅ݏ ·  
4 ݌݁ݎݏ݋݊݁ݏ




Com  ja  hem  comentat,  aquestes  instal∙lacions, menys  la  vivenda  unifamiliar,  tenen  un  ús 












Gener  31  12  0 
Febrer  28  12  0 
Març  31  12  0 
Abril  30  12  12 
Maig  31  12  12 
Juny  30  20  20 
Juliol  31  31  31 
Agost  31  31  31 
Setembre  30  20  20 
Octubre  31  15  12 
Novembre  30  12  0 
Desembre  31  12  0 







Es  podria  establir  una  temperatura    d’aigua  calenta  de  45°C,  però  al  Document  Tècnic 
d’Instal∙lacions en l’Edificació (DTIE 1.01), en el qual es detalla la preparació d’aigua calenta per 
a  usos  sanitaris,  s’indica  que  per  a  edificis  destinats  a  ús  residencial  amb  sistemes  dotats 





























Taula 9. Demanda de referència a 60°C.  Font: CTE 









ሶܸ ܣܥܵ ൌ  ሶܸ ݒ݅ݒ݁݊݀ܽ ݑ݊݅ ൅ ሶܸ ݒ݅ݒ݁݊݀ܽ ݉ݑ݈ݐ݅ ൅ ሶܸ ܿܽ݉݌ܽ݉݁݊ݐݏ 
 
Estiu: 
4 ݌݁ݎݏ ڄ 40 ݈ ܣܥܵ݌݁ݎݏ ݅ ݀݅ܽ ൅  16 ݌݁ݎݏ ڄ 40
݈ ܣܥܵ
݌݁ݎݏ ݅ ݀݅ܽ ൅ 60 ڄ 30
݈ ܣܥܵ





3 ݌݁ݎݏ ڄ 40 ݈ ܣܥܵ݌݁ݎݏ ݅ ݀݅ܽ ൅  12 ݌݁ݎݏ ڄ 40
݈ ܣܥܵ























Gràfic 1. Variació mitjana del consum mensual (%). Font: DTIE 1.01 
I d’on obtenim els  factors de correcció del consum mensual que es detallen a continuació. 
 
Gen  Feb  Març  Abr  Maig  Jun  Jul  Agost Set  Oct  Nov  Des 
1,12  1,08  1,03  1,09  1,04  1,02  0,90  0,79  0,91  0,94  1,02  1,08 
Taula 10. Variació mitja del consum anual d’ ACS a habitatges. Font: DTIE 1.01 
 
Temperatura de l’aigua de xarxa
Mes  Gen  Feb  Març  Abr  Maig Jun  Jul  Agost Set  Oct  Nov  Des  Any 
Temp (°C)  5  6  8  10  11  12  13  12  11  10  8  5  9,3 







































un  dimensionat  conjunt  amb  la  caldera.  Després  de  realitzar  diversos  ajustaments  amb 












































































































Gener  800  1,12  60  5  0,0311 7159,29  7,16 
Febrer  800  1,08  60  6  0,0300 6778,08  6,78 
Març  800  1,03  60  8  0,0286 6224,86  6,22 
Abril  2600  1,09  60  10  0,0984 20585,86  20,59 
Maig  2600  1,04  60  11  0,0939 19248,72  19,25 
Juny  2600  1,02  60  12  0,0921 18493,28  18,49 
Juliol  2600  0,9  60  13  0,0813 15977,65  15,98 
Agost  2600  0,79  60  12  0,0713 14323,23  14,32 
Setembre  2600  0,91  60  11  0,0822 16842,63  16,84 
Octubre  2600  0,94  60  10  0,0849 17752,94  17,75 
Novembre  800  1,02  60  8  0,0283 6164,43  6,16 
Desembre  800  1,08  60  5  0,0300 6903,60  6,90 





de  les  instal∙lacions,  tenint  en  compte  l’orientació,  els  tancaments,  els  envidraments,  etc. 
Aquestes pèrdues determinaran la demanda final de calefacció. 
 
S’han  considerat  com  a  zones  calefactables  tots  els  espais  de  la  vivenda.  Així  doncs,  es 





tèrmic  interior.  Per  això,  el  dimensionat  de  la  instal∙lació  ha  de  satisfer  un  conjunt  de 























Mes  Gen  Feb  Març  Abr  Maig Jun  Jul  Agost Set  Oct  Nov  Des  Any 
Temp 
(°C)  ‐5,2  ‐4  ‐0,3  4,7  8,1  10,5  12  13,8  10,7  5,4  2,6  ‐4,7  4,5 





Mes  Gen  Feb  Març  Abr  Maig Jun  Jul  Agost Set  Oct  Nov  Des  Any 
Vm vent 
(m/s)  0,6  0,9  1,1  1,1  1,3  1,2  1,3  1,4  1,1  1  0,6  0,6  1 











parlem de  càrrega  sensible.  Si es modifica  la quantitat de  vapor d’aigua, parlem de  càrrega 
latent. 
 
Aquest  càlcul  consisteix  en  realitzar  un  balanç  de  pèrdues  i  guanys  de  les  instal∙lacions 
sotmeses a estudi. 
 


















‐ Paret, porta o envidrament que donin a l’exterior:    ∆ ௘ܶ ൌ ௌܶா െ ௌܶ௅ 
 




























N / N / E  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16 
W / NW / SE  1,16  1,16  1,10  1,10  1,10  1,05  1,05 
S / SW  1,16  1,10  1,10  1,05  0,99  0,99  0,93 
horitzontal  qualsevol  1,16  1,10  1,10  1,05  0,99  0,99  0,93 
Normal  vertical 
N / N / E  1,16  1,16  1,22  1,22  1,22  1,28  1,28 
W / NW / SE  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16 
S / SW  1,16  1,16  1,10  1,10  1,10  1,05  1,05 
horitzontal  qualsevol  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16 
Exposada  vertical 
N / N / E  1,16  1,22  1,22  1,28  1,34  1,34  1,40 
W / NW / SE  1,16  1,16  1,22  1,22  1,28  1,28  1,28 
S / SW  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16  1,16 
horitzontal  Qualsevol  1,16  1,16  1,22  1,22  1,22  1,28  1,28 
Taula 15. Factor corrector per orientació en funció de l'exposició, l'orientació i els valors del coeficient U del 




destalvi  energètic  o  d’ocupació  del  local  calefactat.  Aquesta  aturada,  exigeix  un 





Formigó / pedra natural  1,10  1,20  1,30 
Totxana ceràmica  1,07  1,15  1,20 
Forjats normals  1,05  1,10  1,15 
Finestres, portes, cubertes i 
façanes lleugeres  1,00  1,00  1,00 















































espessor [m]  0,025  0,25  0,05  0,1  0,025  0,02   
ࣅ ሾࢃ ࢓ࡷ⁄ ሿ  1,4  0,76  0,033  0,49  1,4  0,3   
ࢋ ࣅ ሾ࢓૛ࡷ ࢃ⁄ ሿ⁄   0,018  0,329  1,515  0,04  0,018  0,067  2,151



















































espessor [m]  0,02  0,04  0,025  0,02   
ࣅ ሾࢃ ࢓ࡷ⁄ ሿ  0,21  0,033  0,21  1   
ࢋ ࣅ ሾ࢓૛ࡷ ࢃ⁄ ሿ⁄   0,095  1,21  0,12  0,02  1,445 

















espessor [m]  0,015  0,05  0,05  0,02   
ࣅ ሾࢃ ࢓ࡷ⁄ ሿ  1  1,4  0,33  0,26   
ࢋ ࣅ ሾ࢓૛ࡷ ࢃ⁄ ሿ⁄   0,015  0,036  0,152  0,077  0,28 




































௙ܷ௜௡௘௦௧௥௘௦ ൌ 3,3 ܹ݉ଶܭ 
 
A  la  taula  següent  es  resumeixen  els  valors  calculats  de  l’àrea  i  el  coeficient  global  de 





























































Mes  Gen  Feb  Març  Abr  Maig  Jun  Jul  Agost Set  Oct  Nov  Des 
Qtrans (KW)  ‐23,35  ‐22,8  ‐18,98  ‐14,53  ‐11,50  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐13,9  ‐16,4  ‐22,9 


















































































Mes  Gen  Feb  Març  Abr  Maig Jun  Jul  Agost Set  Oct  Nov  Des 




Mes  Gen  Feb  Mar  Abr  Maig  Jun  Jul  Ag  Set  Oct  Nov  Des 
ࡽ࢜ࢋ࢔࢚࢏࢒ࢇࢉ࢏ó 

























Mes  Gen  Feb  Mar  Abr  Maig  Jun  Jul  Ag  Set  Oct  Nov  Des 
ࡽ࢏࢔ࢌ࢏࢒࢚࢘ࢇࢉ࢏ó 





Mes  Gen  Feb  Mar  Abr  Maig  Jun  Jul  Ag  Set  Oct  Nov  Des 
ࡽࢀ࢕࢚ࢇ࢒  




Per  a  estimar  la  potència  de  la  caldera,  sumarem  la màxima  demanda  de  calefacció  de  la 
vivenda unifamiliar  i dels apartaments, resultat de  la suma de  les càrregues tèrmiques totals 










Mes  Gen  Feb  Mar  Abr  Maig  Jun  Jul  Ag  Set  Oct  Nov  Des 
ࡽ࡭࡯ࡿ 
ሺ࢑ࢃሻ  7,16  6,78  6,22  20,59  19,25  18,49  15,98  14,32  16,84  17,75  6,16  6,90 
ࡽ࡯ࢇ࢒ࢋࢌࢇࢉࢉ࢏ó 
ሺ࢑ࢃሻ  37,47  36,27  30,46  23,31  18,45  ‐  ‐  ‐  ‐  22,31  26,32  36,75 





calefacció,  i  l’abril,  mes  en  el  qual  s’inicia  l’activitat  del  campament  juvenil,  cosa  que  fa 





quant  a  la  calefacció  tenim  que  només  funciona  de manera  estacional,  durant  unes  hores 





Mes  ACS (kWh)  Calefacció (kWh)  Total 
Gener  1776,37  7898,68  9675,05 
Febrer  1519,03  6905,81  8424,84 
Març  1544,52  6420,97  7965,49 
Abril  4943,02  4754,36  9697,38 
Maig  4776,02  3888,37  8664,39 
Juny  4440,56  0,00  4440,56 
Juliol  3964,40  0,00  3964,40 
Agost  3553,90  0,00  3553,90 
Setembre  4044,21  0,00  4044,21 
Octubre  4404,88  4703,35  9108,23 
Novembre  1480,19  5369,28  6849,47 
Desembre  1712,93  7746,90  9459,83 
TOTAL ANY  38160,03  47687,71  85847,74 





Gràfic 2. Demanda tèrmica (kWh) 
 






de  la caldera ve determinada bàsicament per  la potència  requerida, el combustible utilitzat, 
automatització del sistema  i el preu del conjunt. Tenint en compte aquests factors s’ha optat 
per una caldera KWB Multifire USV ZI de 60 kW, amb un contenidor intermedi de combustible 



























3. Sistema  de  seguretat  contra  la  tornada  de  la  combustió,  disposa  d’un  obturador 
hermètic  i  de  tancament  automàtic  i  d’un  sistema  antiretorn  de  flama  operat 
tèrmicament. 


































el  confort de  l’exercici,  fent un  funcionament molt més  lineal. D’aquesta manera  s’assegura 
algunes  hores  de  calefacció  inclús  amb  la  caldera  apagada.  També  permet  que  la  caldera 
treballi amb interval molt més llargs, optimitzant la combustió.  
 
















El  sistema hidràulic es divideix  en dos  circuit bàsics, el de  la  sala de  calderes o primari  i  el 
sistema  de  calefacció,  secundari.  El  primari  és  el  que  connecta  la  caldera  amb  el  dipòsit 
acumulador.  
 
Les  canonades  d’aquest  circuit  primari  seran  de  coure  de  1”1/2  amb  brides  i  estaran 








  40...60  > 60...100  > 100...180 
D ≤ 35  25  25  30 
35 < D ≤ 60  30  30  40 
60 < D ≤ 90  30  30  40 
90 < D ≤ 140  30  40  50 
140 < D  35  40  50 




  40...60  > 60...100  > 100...180 
D ≤ 35  35  35  40 
35 < D ≤ 60  40  40  50 
60 < D ≤ 90  40  40  50 
90 < D ≤ 140  40  50  60 
140 < D  45  50  60 




connexió  de  l’acumulador.  Permet  mantenir  una  temperatura  mínima  de 
funcionament en l’interior de la caldera i regular la temperatura de l’acumulador. 









‐ Vas  d’expansió.  S’instal∙la  als  circuits  tancats  d’aigua  per  absorbir  les  variacions  de 
volum  del  fluid  caloportador  del  circuit  al  variar  la  seva  temperatura, mantenint  la 











La  sala de calderes  s’ubicarà a  la nau existent entre  la vivenda unifamiliar  i els apartaments 
rurals. Aquesta nau té una superfície de 75 m2 amb una altura de 3,0 m a la part baixa i de 4,20 
a  la  més  alta.  En  aquesta  mateixa  nau  es  preveu  l’emplaçament  del  sistema 












permet  contemplar  l’opció de  realitzar  la  càrrega per  la part  superior de  la nau, mitjançant 
camió‐bolquet, adequant la coberta de la nau per a aquest requeriment. 
 































biocombustible  hi  exerceix.  Caldrà  col∙locar  fustes  protegint  el  registre  per  la  part 







removent  el  fons  del  dipòsit.  D’aquesta manera  es  trenca  l’efecte  volta  que  pugui  formar 
l’estella. Així,  la ballesta és un bon  sistema d’alimentació quan el biocombustible és estella. 
Aquest  sistema  també  és  compatible  amb  biocombustibles  granulats  i  garanteix  una  bona 
alimentació del vis sens fi. 
Amb  un  sistema  de  ballestes,  la  sitja  no  necessita  afegir  pendents  per  a  garantir  que  el 




10°  i  connectada mitjançant un vis  sens  fi directament a  la  caldera. La paret disposarà d’un 
passa murs de 100x80  i estarà aïllat  tèrmicament  i acústica. A més disposarà d’una barrera 
anti‐incendi abans de l’entrada a la caldera.  
 





































ܲܥܫ ൌ 23.584 
















L’objectiu  de  la  instal∙lació  fotovoltaica  és  permetre  l’autoabastiment  energètic  de  les 
instal∙lacions descrites. En aquest sentit, tal i com ja s’ha comentat amb la biomassa, tenint en 
compte  la  situació energètica actual, adquireix molt  sentit  la producció  local d’energia en el 
punt de consum, per tal de descentralitzar  la producció  i donar peu a un model de generació 





condicions  administratives,  tècniques  i  econòmiques  de  la  modalitat  del  subministrament 
d’energia  elèctrica  en  “balanç  net”,  permetria  la  possibilitat  de  connexió  a  xarxa  podent 
produir  fins  a  100  kW  d'energia  dins  la  pròpia  instal∙lació  de  consum  i  fer  el  balanç  en  un 
període  de  12 mesos  entre  el  consum  i  la  generació.  De  forma  lògica,  la  proposta  és  no 
recompensar  l’excedent  d’energia,  amb  la  qual  cosa  cal  dissenyar  les  instal∙lacions  de 
producció de manera que l’energia generada sigui el més propera possible al consum previst. 
A més de  la  viabilitat  tècnica de  la opció,  també gaudiria de  viabilitat econòmica,  ja que  la 
reducció  dels  costos  de  les  tecnologies  fa  que  progressivament el  cost  del  kWh  generat, 
s’aproximi  cada  vegada  més  al  cost  de  compra  de  l’energia per  part  de  l’usuari  final, 
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Així  doncs,  per  les  característiques  de  les  instal∙lacions  i  per  els  avantatges  que  suposa 
















La  radiació  solar  té  el  seu  origen  en  les  reaccions  nuclears  que  es  produeixen  al  sol,  sent 







La  longitud  d’ona  i  la  freqüència  de  les  ones  electromagnètiques  són  importants  per 









perpendicular  a  la  superfície.  El  valor  de  la  constant  solar  varia  en  funció  dels  cicles  solars 















- Radiació  difusa.  Part  de  la  radiació  que  travessa  l'atmosfera  és  reflectida  i 
dispersada. Aquesta radiació, sofreix canvis de direcció com a conseqüència de les 








superfície  terrestre  i  les  superfícies  verticals  són  les que més  radiació  reflectida 
reben. 
 




Per  a  conèixer  el  recurs  solar  disponible  en  un  emplaçament  i  la  producció  fotovoltaica 
derivada del mateix,  les dades bàsiques  són  la mesura de  la  radiació  solar,  i  la  temperatura 
ambient. 
 
Pel que  fa a  la primera  s’ha  fet ús de  la base de dades elaborada per  la Comissió Europea, 
anomenada  PVGIS,  que  és  el  sistema  d’informació  geogràfica  sobre  energia  fotovoltaica. 
Aquesta base de dades ens ofereix mesures de  radiació  solar per a diferents  inclinacions, a 
més d’oferir‐nos la inclinació òptima per a cada mes de l’any.  
 
Per  la  determinació  de  les  temperatures,  com  ja  s’ha  comentat,  per  la  manca  de  dades 



















Gener  1840  2420  2750  3120  3030  6,62  8,71  9,9  11,23  10,91  63 
Febrer  2650  3270  3590  3920  3860  9,54  11,77  12,92  14,11  13,90  55 
Març  4060  4670  4960  5160  5140  14,62  16,81  17,86  18,58  18,50  4 
Abril  4910  5250  5340  5250  5300  17,68  18,9  19,22  18,9  19,08  28 
Maig  5700  5830  5780  5470  5580  20,52  20,99  20,81  19,70  20,09  15 
Juny  6320  6360  6230  5790  5930  22,75  22,90  22,43  20,84  21,35  9 
Juliol  6490  6600  6500  6090  6230  23,36  23,76  23,4  21,92  22,43  13 
Agost  5700  6000  6050  5850  5930  20,52  21,6  21,78  21,06  21,35  23 
Setembre  4630  5210  5460  5580  5580  16,67  18,76  19,66  20,09  20,09  39 
Octubre  3070  3690  4000  4300  4240  11,05  13,28  14,4  15,48  15,26  51 
Novembre  2060  2660  2990  3350  3270  7,42  9,58  10,76  12,06  11,77  60 
Desembre  1690  2300  2650  3040  2950  6,08  8,28  9,54  10,94  10,62  65 
Any  4100  4530  4690  4750  4760  14,76  16,31  16,88  17,1  17,14  36 





Pel que  fa  a  l’energia  solar  fotovoltaica, històricament  s’ha  associat  a una  forma  autònoma 
d’obtenció  d’energia  elèctrica, molt  apropiada  per  als masos  o nuclis  aïllats,  que  no  tenien 
accés  a  la  xarxa  de  subministrament  elèctric.  Aquestes  zones  aïllades  són  abundants  a  la 
comarca,  amb  la  qual  cosa  ha  tingut  un  ús  relativament  important.   Amb  les  polítiques  de 
primes  es  van  endegar  alguns  projectes  de  parcs  solars  promoguts  per  particulars  als 
ajuntaments d’Isona  i Conca Dellà, de Salàs de Pallars, de Sant Esteve de  la Sarga  i de Talarn, 
tot i que finalment no s’han dut a terme.  
 
Des de  les administracions  locals  s’apunta  l’interès per promocionar el desenvolupament de 




edificis  de  nova  construcció.  També  des  d’aquest  ajuntament  es  preveu  dotar  els  edificis 
municipals de plaques solars. Així, en el marc dels ajuts del Pla d’Iniciatives de Dinamització 
Comarcal  de  la Generalitat  de  Catalunya,  l’ajuntament  de  Tremp  ha  instal∙lat  dues  plantes 




Una  instal∙lació  solar  d’autoconsum  en  balanç  net  connectada  a  la  xarxa  té  només  tres 
elements  bàsics:  un  grup  de  plaques  solars  fotovoltaiques  ubicades  sobre  la  teulada  d’un 
edifici  o  integrades  en  qualsevol  element  estructural  del mateix  edifici;  o  que  poden  estar 
disposades  directament  sobre  qualsevol  terreny  proper  a  la  xarxa  elèctrica. Un  altre  equip 
necessari  a  les  instal∙lacions  connectades  a  la  xarxa  és  l’ondulador  o  inversor‐convertidor 
electrònic que transforma l’energia en forma de corrent continu que proporcionen les plaques 
solars, en  corrent altern d’igual  tipus  i  valor que el  transportat per  la  xarxa elèctrica;  i, per 
últim,  el  quadre  d’interconnexió  amb  la  xarxa  comercial.  El  circuit  solar  produeix  energia 
elèctrica en funció de la radiació solar incident en cada moment del dia; per tant, els valors de 
generació enregistrats variaran segons  l’hora del dia,  l’època de  l’any  i  la meteorologia. Una 




Les  instal∙lacions  de  petita  potència  es  regulen  en  el  seu  conjunt,  excepte  especificacions 
concretes, pel Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión  (REBT). Els sistemes  fins a 5 kW, 












En qualsevol projecte  fotovoltaic de  connexió a  la  xarxa,  l’inversor és el  cor del  sistema. És 
molt important tenir‐ne clares les característiques tècniques: potència, rangs de treball, tensió 
DC‐AC,  freqüència  i potència màxima  assolida. Recordem que  la potència  acumulada per  la 
quantitat  d’inversors  determinarà  la  potència  nominal  de  la  planta  en  qualsevol  sistema 
fotovoltaic connectat a la xarxa. Per a cada sistema fotovoltaic de connexió a la xarxa, podem 
trobar  tot un  ventall d’equips  (en potències nominals) per  a  la  seva utilització. Bàsicament, 


























- Instal∙lats  dins  el mateix  camp  solar,  a  la  intempèrie  i  amb  caixa  amb  qualitat 
estanca IP65. 
- Instal∙lats  al  camp  solar  dins  d’una  caseta  o  d’un  armari  IP65  adequat  per  a 
incloure‐hi  els equips. 








Per  a  desenvolupar  la  interconnexió  de  tot  el  sistema,  es  prendran  les  mesures  a  les 
















 En  tota  instal∙lació  fotovoltaica, s’instal∙larà un quadre d’interconnexió amb  la xarxa. Aquest 
quadre  pot  incloure  el  total  dels  dispositius  de  protecció  definits  per  la  normativa  o  els 
establerts  com  a  essencials.  D’altra  banda,  aquests  equipaments  poden  incloure  els 
comptadors de mesurament  i  els  transformadors de  tensió per  a  l’adaptació  a  la  tensió de 
xarxa.  
Definim els dos tipus de quadre d’interconnexió: 
1. Quadre  d’interconnexió  complet.  Conjunt  de  dispositius  definits  per  la  normativa 
especificada  per  a  la  interconnexió  a  xarxa. D’aquesta manera,  es  podrien  incloure 
altres elements que no s’inclouen per normativa, però que es podrien valorar com a 
importants  des  d’un  punt  de  vista  de  qualitat  d’instal∙lació.  En  aquest  cas,  és  lògic 









- La  potència màxima  de  la  planta  no  pot  excedir més  del  50%  de  la  potència 




- No  s’acceptaran  connexions  d’instal∙lacions  que  produeixin  caigudes  de  tensió 
provocades per la connexió‐desconnexió que siguin superiors al 2%. Evidentment, 
aquests punts d’unió a  la xarxa comercial  s’han de dissenyar de manera que  les 
pèrdues de rendiment acumulades per la planta solar en tot el periple que es pot 
produir des que es genera un quilovat‐hora  fins que s’injecta a  la xarxa elèctrica 




l’energia  produïda  i  consumida,  així  com  les  proteccions  elèctriques  (dispositius 
d’acció  automàtica)  que  demana  la  normativa  vigent.  Aquests  elements  de 
protecció poden duplicar  els que  ja  incorporen els mateixos  inversors en el  seu 
disseny, per tal d’evitar tant els danys a la xarxa elèctrica com la pertorbació de la 





La  instal∙lació  fotovoltaica es dimensiona per  tal de generar suficient energia com per poder 
abastir totes  les  instal∙lacions. Cal tenir en compte que aquest consum no es realitza sempre 
en el moment en que es genera  l’energia, per això es dissenya  la  instal∙lació de  forma que 
pugui  estar  connectada  a  xarxa  per  els moments  en  que  el  consum  superi  la  generació,  o 
aquesta  directament  no  existeixi.  Al  mateix  temps,  també  cal  tenir  en  compte  que  tota 
l’energia produïda no es consumeix instantàniament, amb la qual cosa aquesta energia pot ser 






estacional,  ja que  els  apartaments  i  el  campament  juvenil  centraran  la  seva  activitat  en  els 






Figura 13. Situació de la instal·lació fotovoltaica 
 
Així  doncs,  com  es  determina  més  endavant,  es  col∙locaran  16  mòduls  de  240  Wp  que 
entregaran una potència pic de 3840 Wp. Es configuraran de forma que quedin 8 mòduls en 
sèrie i dos en paral∙lel i amb una inclinació de 25°. La instal∙lació es realitza sobre una coberta 
formada  per  plaques metàl∙liques  de  coberta  tipus  sandvitx  de  3  cm  de  gruix  d’aïllament. 















































Làmpares  CA  12  24  288  4  1152 
Televisió  CA  1  150  150  3  450 
Ordinador  CA  1  150  150  3  450 
Microones  CA  1  1000  1000  0,5  500 
Nevera  CA  1  120  120  8  960 
Rentadora  CA  1  1250  1250  1  1250 









Làmpares  CA  28  24  672  4  2688 
Televisió  CA  4  100  400  3  1200 
Ordinador  CA  4  150  600  3  1800 
Microones  CA  4  1000  4000  0,5  2000 
Nevera  CA  4  120  480  8  3840 
Rentadora  CA  4  1250  5000  1  5000 
TOTAL  16528 
Campament  
juvenil  Làmpares  CA  10  24  240  2  480 
TOTAL        5482  14470  22730 























Làmpares  CA  12  24  288  5  1440 
Televisió  CA  1  150  150  4  600 
Ordinador  CA  1  150  150  4  600 
Microones  CA  1  1000  1000  0,5  500 
Nevera  CA  1  120  120  7  840 
Rentadora  CA  1  1250  1250  1  1250 









Làmpares  CA  28  24  672  5  3360 
Televisió  CA  4  150  600  4  2400 
Ordinador  CA  4  150  600  4  2400 
Microones  CA  4  1000  4000  0,5  2000 
Nevera  CA  4  120  480  7  3360 
Rentadora  CA  4  1250  5000  1  5000 
TOTAL  18520 
Campament  
juvenil  Làmpares  CA  10  24  240  0  0 












També  s’ha  realitzat un perfil de  consum diari, en el qual es mostra una  aproximació de  la  
















































































































Es pot dir que, per  si  sol,  el  consum  estacional no  varia  considerablement.  Però  en  aquest 
aspecte s’ha de tenir en compte la diferència d’ús de les instal∙lacions en funció de l’època de 
l’any.  Com  ja  s’ha  comentat  anteriorment,  només  la  vivenda  unifamiliar  restarà  habitada 
permanentment.  L’ús  dels  apartaments  rurals  depèn  bàsicament  de  la  climatologia  i  de 








  Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Des 
Consum diari vivenda 
unifamiliar (kWh)  6,07  6,07  6,07  5,72  5,72  5,722  5,72  5,72  5,72  5,72  6,07  6,07 
Consum diari 
apartaments rurals (kWh)  18,52  18,52  18,52  16,53  16,53  16,53  16,53  16,53  16,53  16,53  18,52  18,52 
Consum  diari 
campament juvenil (kWh)  0  0  0  0,48  0,48  0,48  0,48  0,48  0,48  0,48  0  0 




31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31 
12  12  12  12  12  20  31  31  20  12  12  12 
0  0  0  12  12  20  31  31  20  12  0  0 
Consum total mes (kWh)  410,4  392,2  410,4  375,8  381,5  511,8  704,6  704,6  511,8  381,5  404,3  410,4 
 
Habitualment,  en  el  cas  d’una  instal∙lació  aïllada,  es  dimensiona  a  partir  del  mes  més 
desfavorable,  per  tal  de  poder  cobrir  al màxim  les  necessitats  en  aquell  període  de menys 
radiació.  En  el  cas  que  ens  ocupa,  és  interessant  poder  cobrir  els  consums  amb  generació 
instantània,  però  no  és  imprescindible,  ja  que  el  balanç  es  realitzarà  passat  un  període  de 
temps  (12 mesos). Així doncs, el que ens  interessa és  cobrir  la demanda anual d’una  forma 
equilibrada. 
 








Wp de  la marca Shüco  (més endavant es detallen  les característiques dels components de  la 
instal∙lació). 
 








De  totes  formes  cal  avançar,  que  després  de  realitzar  diverses  aproximacions  i  un  cop 
analitzada l’energia produïda, s’ha optat per una configuració formada per 16 panells disposats 
en  dues  rames  de  8  panells  en  sèrie.  Cal  esmentar  que  aquesta  configuració  no  genera 
l’energia  suficient  per  cobrir  la  totalitat  de  la  demanda,  però  en  el  cas  que  ens  ocupa  ens 








plaques  solars  fotovoltaiques  ubicades  sobre  la  teulada  de  la  zona  d’equipaments  del 
campament  juvenil.  Un  altre  equip  necessari  a  les  instal∙lacions  connectades  a  la  xarxa  és 
l’ondulador  o  inversor‐convertidor  electrònic  que  transforma  l’energia  en  forma  de  corrent 




















Un generador  fotovoltaic està  format per un conjunt de panells que  transformen  la  radiació 
solar directament en electricitat de  corrent  continu. Aquests panells  són  l’element principal 
d’un  sistema  fotovoltaic, el  rendiment dels quals depèn d’algunes variables externes com  la 














string.  La  sèrie  es  configura  amb  el  nombre  de  panells  que  permeti  assolir  un  voltatge  en 
circuit obert (Voc)  inferior al voltatge màxim admès per  l’inversor  i un voltatge en el punt de 












































L’inversor de CC/CA  és  l’element  encarregat de  transformar  el  corrent  continu produït pels 
panells  fotovoltaics en  corrent altern de  les mateixes característiques de  tensió  i  freqüència 
que la xarxa elèctrica de distribució a la qual s’acobla. 
 
Treballen  connectats pel  seu  costat DC a un generador  fotovoltaic,  i pel  seu  costat AC a un 
transformador  que  adapta  la  tensió  de  sortida  de  l’ondulador  a  la  de  la  xarxa.  Aquest 
transformador permet a més, l’aïllament galvànic entre la part DC i la AC. 
 
Disposa  d’un microprocessador  encarregat  de  garantir  una  corba  sinodal  amb  una mínima 




Així,  poden  transformar  en  corrent  alterna  i  lliurar  tota  la  potència  que  el  generador 
fotovoltaic genera a cada instant, funcionant a partir d’un llindar mínim de radiació solar. 
A més, permet  la desconnexió‐connexió  automàtica de  la  instal∙lació  fotovoltaica en  cas de 








També  actua  com  un  controlador  permanent  d’aïllament  per  a  la  desconnexió‐connexió 
automàtica  de  la  instal∙lació  fotovoltaica  en  cas  de  pèrdua  de  resistència  d’aïllament. 
Juntament amb  la configuració  flotant per al generador  fotovoltaic garanteix  la protecció de 
les persones. 
 



























Aquest  és  el punt on  es  connecta  la  instal∙lació  fotovoltaica  amb  la  xarxa de distribució de 
baixa tensió. La ubicació i característiques del punt de connexió és competència directa de la  
companyia  elèctrica  i  això  implica  que  la  petició  d’aquest  punt  és  un  dels  primers  tràmits 
administratius  que  s’han  de  realitzar  quan  es  vol  muntar  una  instal∙lació  fotovoltaica 
connectada a xarxa. 
De manera  general,  sempre  se  situarà  a  la  xarxa  de  distribució  o  a  la  connexió  general  de 
l’abonat; no obstant això últim, serà la companyia la que en determini la ubicació i condicions 
tècniques que ha de complir.  
Pel que  fa  a  la potència  fotovoltaica  a  connectar,  aquesta  serà  com  a màxim un 50% de  la 






És  l’encarregada  d’assegurar  un  bon  ancoratge  del  generador  solar,  facilita  la  instal∙lació  i 
manteniment dels panells, a la vegada que proporciona no només l’orientació necessària, sinó 
també  l’angle d’inclinació  idoni per a un millor aprofitament de  la  radiació. El generador es 





















La  connexió  a  terra  és  la  unió  elèctrica  directa,  d’una  part  del  circuit  elèctric  o  d’una  part 
conductora que en condicions normals no es  troba en  tensió, mitjançant una presa de  terra 
amb un elèctrode enterrat. Mitjançant  la  instal∙lació de presa de  terra  s’haurà d’aconseguir 






















- Mòduls  fotovoltaics:  borns  de  connexió  a  l’interior  de  les  caixes,  amb  la  tapa 





























































una  intensitat  superior a  la nominal. Amb  la  segona  s'assegura  la protecció del cable contra 
sobreintensitats.  
El Reial decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal∙lacions fotovoltaiques a 








 Aïllament galvànic 
Separació de la instal∙lació fotovoltaica i la xarxa de distribució mitjançant transformador (UNE 
60.742), integrat en l'inversor, en compliment amb la normativa vigent. 
Control d’harmònics i compatibilitat electromagnètica 
Control d'harmònics  i  compatibilitat  electromagnètica  segons el que disposa el Reial Decret 
1663/2000 i RBT ITC‐BT 40. D'això se n’encarrega el propi inversor. 
Variacions de tensió i freqüència a la xarxa 
 
Tots els inversors realitzen de forma automàtica, mitjançant un relé, la desconnexió i connexió 
de  la  instal∙lació en cas de pèrdua de tensió o freqüència de  la xarxa mitjançant un software, 
adequant‐se als valors Reial decret 1663/2000, no podent ser modificats per l'usuari. 
 












ܵோ ൌ ோܲ ൅ ܳோ ൌ ܸ2ܴ ൅
ܸ2
ݓ · ܮ െ
ܸ2











- Si  la  potència  generada  és  igual  a  la  consumida  i  aquesta  és  una  càrrega  amb 
component inductiva o capacitiva (cosa habitual en una xarxa), tindríem V2/ωL =V2 






- Si  la potència generada és  igual a  la consumida  i aquesta és una càrrega resistiva 
pura  (cosa  molt  poc  probable  en  una  xarxa),  hi  ha  un  desplaçament  en  la 
freqüència per circuiteria  interna de  l'inversor que ho fa parar, en sortir del rang 
de freqüència (entre 50'5 Hz  i 49'5 Hz),  ja que  l'inversor té un filtre que fa que  la 
fase estigui una mica moguda en  la  lectura  (microsegon per cicle), suficient com 
perquè  al  trobar‐se  amb una  càrrega  resistiva  es  surti de  freqüència. A més,  és 
altament improbable que la radiació solar i el consum es mantinguin estables i que 
si  un  varia  l'altre  també  ho  faci.  Si  coincidissin,  el  temps  que  podrien  estar 
funcionant  en  illa  és molt  petit. De  tota manera  excepte  en  simulacions  en  un 
laboratori, aquest cas en una xarxa és pràcticament impossible i el més normal és 




























ܸ݅݊ݒ ൌ ݊ݏèݎ݅݁ · ܷ݉݌݌ ൌ 8 · 29,9 ൌ 239,2 ܸ ሺ൐ 100; ൏ 550ሻ 
 




La  suma de  les  tensions del  total de mòduls ha d’estar dins el  rang de  tensió d’entrada de 
l’inversor.  La  tensió  utilitzada  en  aquest  cas  serà  la  del  cas més  desfavorable,  és  a  dir  a 
temperatura mínima. 
 









ܸ݉݅݊ܶሺെ15°ܥሻ ൌ ሺ37 · 8ሻ െ 8 · ቀെ0,34 · ൫25 െ ሺെ15ሻ൯ቁ ൌ 404,8 ܸ 
 








Un  cop  es  surt  de  l’inversor,  es  porta  el  cablejat  fins  a  la  caixa  de  proteccions  de  corrent 
alterna,  on  es  disposa  de  proteccions  magnetotèrmiques  i  diferencials  per  l’inversor. 







Tots  els  sistemes  fotovoltaics  tenen  pèrdues  energètiques  originades  per  diversos  factors. 



































És  important  seleccionar  un  inversor  d’alt  rendiment  en  condicions  nominals 












Si  col∙loquem  un  sistema  fotovoltaic  en  el  nucli  d’una  població  o  no  tenim  en 
compte la distància correcta entre panells, és inevitable que a certes hores del dia 












La teulada en  la qual es realitza  la  instal∙lació compta amb una orientació de 18° respecte el 
sud.  
 






A mode  d’aproximació  també  es  pot  determinar  la  inclinació  idònia  a  partir  de  la  següent 
expressió: 
 
ߚ௢௣௧ ൌ 3,7 ൅ 0,69Ԅ       on Ԅ éݏ ݈ܽ ݈ܽݐ݅ݑ݀ ݀݁ ݈Ԣ݁݉݌݈ܽçܽ݉݁݊ݐ 
 
Gurp es troba a una latitud de 42,2°, amb la qual cosa resulta una inclinació òptima de 33°. Tot 






α,  (0° per a mòduls orientats al  sud,  ‐90° per a mòduls orientats a  l’est  i 90° per a mòduls 
orientats a l’oest. 
 
Figura 14. Orientació i inclinació dels mòduls 
 
Segons  el CTE,  les pèrdues per orientació  i  inclinació queden delimitades  al  10%,  en  el  cas 
general, del 20% en cas de superposició i 40% en integració arquitectònica.  
 






Figura 15. Percentatge d’energia respecte al màxim com a conseqüència de les pèrdues per orientació i inclinació 











incidència  de  possibles  ombres  sobre  els  panells,  tant  les  properes  (objectes  que  tapen 
momentàniament  la  radiació  directa  del  Sol)  com  les  ombres  llunyanes  (elements  de 
l’orografia i/o paisatge que oculten el Sol de la zona on se situa la instal∙lació solar). L’efecte de 
les ombres s’ha d’avaluar amb força cura a l’hora de determinar la ubicació dels panells, ja que 



















l’hora de decidir aspectes tan  importants com el muntatge o  la  inclinació dels panells per tal 
d’aprofitar  els  mesos  d’insolació  directa  o  la  mateixa  ubicació  en  solars  amb  diferents 
possibilitats. 








El CTE    facilita  l’àbac, per a  l’estimació d’afectació d’ombres  llunyanes. En aquest àbac hi ha 












En el  cas que  se  situï algun obstacle en aquesta  franja,  s’haurà de  fer un estudi d’ombres  i 
avaluar‐ne la incidència sobre els panells. 
 
Com  ja hem comentat,  la  instal∙lació es  troba en un punt elevat d’espai obert, en el qual no 





























Mes  Gen  Feb  Març  Abr  Maig  Jun  Jul  Agost  Set  Oct  Nov  Des  Any 
Wh/m2  2750  3590  4960  5340  5780  6230  6500  6050  5460  4000  2990  2650  4690 
MJ/m2  9,9  12,92  17,86  19,22  20,81  22,43  23,4  21,78  19,66  14,4  10,76  9,54  16,88 
HSP  2,75  3,59  4,96  5,34  5,78  6,23  6,5  6,05  5,46  4  2,99  2,65  4,69 
Taula 27. Irradiació diària i hores sol pic per a l'angle desitjat de 25°.  
 





- H:    energia  en  MJ/m2,  que  incideix  sobre  un  metre  quadrat  de  superfície 






- K:  factor  de  correcció  degut  a  la  inclinació  del  panell,  depenent  del mes,  de  la 











- PRG:  performance  ratio  global.  Factor  que  representa  l’eficiència  global  de  la 














(MJ)  HSP  K (25;0)  FP  Finv  Tmitjana Ftemp  PRG 
HSP 
modificada 
Gener  9,9  2,75  1,49  89  96,2 ‐0,8  98  0,84  2,31 
Febrer  12,924  3,59  1,35  90  96,2 2,4  97  0,84  3,01 
Març  17,856  4,96  1,22  92  96,2 6  95  0,84  4,17 
Abril  19,224  5,34  1,09  93  96,2 12,4  94  0,84  4,49 
Maig  20,808  5,78  1,01  94  96,2 15,4  92  0,83  4,81 
Juny  22,428  6,23  0,98  97  96,2 17,6  90  0,84  5,23 
Juliol  23,4  6,5  1  97  96,2 19,6  88  0,82  5,34 
Agost  21,78  6,05  1,06  96  96,2 21,9  88  0,81  4,92 
Setembre  19,656  5,46  1,18  95  96,2 18,5  90  0,82  4,49 
Octubre  14,4  4  1,30  92  96,2 12,2  93  0,82  3,29 
Novembre  10,764  2,99  1,45  90  96,2 6,4  95  0,82  2,46 
Desembre  9,54  2,65  1,57  89  96,2 ‐0,6  97  0,83  2,20 
Any  16,884  4,69  1,225  92,83 96,2 10,917  92  0,82  3,85 

























Mes  Dies mes  HSP mod  P pic (kWp)  Energia (kWh) 
Gener  31  2,31  3,84  274,6735031 
Febrer  28  3,01  3,84  324,1701486 
Març  31  4,17  3,84  496,4335215 
Abril  30  4,49  3,84  517,3442307 
Maig  31  4,81  3,84  572,415664 
Juny  30  5,23  3,84  602,7397609 
Juliol  31  5,34  3,84  635,3832376 
Agost  31  4,92  3,84  585,2983099 
Setembre  30  4,49  3,84  517,3522099 
Octubre  31  3,29  3,84  391,9212012 
Novembre  30  2,46  3,84  283,3119245 
Desembre  31  2,20  3,84  261,9845045 
Any  3,85  3,84  5463,028216 


























































De  l’inversor surt una escomesa elèctrica tipus RZ1‐k de secció 3x6mm2  (fase, neutre  i terra) 
que arriba a la caixa de proteccions de corrent altern CA. Cada inversor queda protegit amb un 
magnetotèrmic adequat a  la  intensitat que evacuarà  i al dimensionament del cablejat descrit 
(20A).  Amés  d’aquesta  protecció,  també  existeixen  diferencials  que  protegeixen  contra 








Magnetotèrmic  SolarMax 4200S  25A,  4,5kA  1  2p 













































En qualsevol  cas,  la  secció  interior és, com a mínim,  igual a 2,5 cops  la  secció ocupada pels 
conductors. Per als  trams accessibles  (alçades respecte al  terra  inferiors a 2,5 m), el cablejat 
s’instal∙larà sota tub de protecció mecànica 4, seguint el que s’especifica en la ITC BT‐06 punt 
3.1.1 i ITC BT‐11 punt 1.2.1. 
Cable de terra: 
 
Segons  el  RD  842/2002,  que  fixa  les  condicions  tècniques  per  a  la  connexió  d’instal∙lacions 
fotovoltaiques a  la xarxa de BT,  la posada a terra es realitzarà de forma que no alteri  la de  la 
companyia elèctrica distribuïdora, amb la finalitat de no transmetre defectes a aquesta. 
Així  mateix,  les  masses  de  la  instal∙lació  fotovoltaica  estaran  connectades  a  un  terra 
independent  de  la  del  neutre  de  l’empresa  distribuïdora  d’acord  amb  el  Reglament 




































































Es  proposa  evacuar  l’energia  situant  l’armari  d’inversors  a  l’interior  de  la mateixa  nau  del 
campament  on  es  realitza  la  instal∙lació,  concretament  a  la  paret  nord‐est  d’aquesta.  Tot 

















la part superior  i 3 cm per  la  inferior per  tal de dotar de seguretat  la  instal∙lació subterrània 
degut al creuament de dues vies rurals en el recorregut d’aquesta. 
Les dues  rases es  realitzaran segons  les especificacions  incloses en aquest apartat, segons el 
RBT, ITCBT‐ 07: 














administratiu  per  a  l’aplicació  del  Reglament  Electrotècnic  per  a  Baixa  Tensió 
77 
 
mitjançant  la    intervenció  de  les  Entitats  d’Inspecció  i  Control  de  la Generalitat  de 
Catalunya. 
 Reial Decret 2818/1998, de 23 de  setembre,  sobre producció d’energia elèctrica per 
instal∙lacions  alimentades  per  recursos  o  fonts  d’energia  renovables,  residus  i 
cogeneració. 
 Resolució de 31 de maig de 2001, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, 




 Reial  Decret  1663/2000,  de  29  de  setembre,  sobre  connexió  d’instal∙lacions 
fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. 
 Llei 54/1997 de 27 de Novembre del Sector Elèctric 
 RD 436/2004 de 12 de març sobre  la metodologia  i sistematització del règim  jurídic  i 
econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial 
 RD 661/2007 de 25 de Maig sobre  la metodologia  i sistematització del règim  jurídic  i 
econòmic de l’activitat de producció d’energia elèctrica en règim especial l) RD 6/2009, 
de  30  de  Abril,  pel  que  s’adopten  determinades mesures  en  el  sector  energètic  i 
s’aprova el bono social. 
 RD  1955/2000  d’1  de  Desembre,  per  el  que  es  regulen  les  activitats  de  transport, 





























etc.,  i també  l’emissió de soroll, radiacions  ionitzades  i radiacions d’altres fonts energètiques 
(electromagnètiques,  infraroges, etc.) que, o bé són alienes a  la composició natural de  l’aire 
atmosfèric  i  a  les  seves  característiques  químiques  i/o  físiques,  o  bé  es  troben  en 
concentracions  tan elevades que agredeixen directament o  indirecta  la biosfera,  sigui per  la 
seva toxicitat, sigui pels seus efectes sobre l’equilibri natural. 
 












d’energia  ambientalment  nocives,  i  a més,  poden  suposar  un  canvi  de model  energètic  no 




Per valorar de  forma precisa  l’impacte ambiental de  les  instal∙lacions descrites caldria  fer un 
anàlisi exhaustiu del  seu  cicle de vida,  tenint en compte  també  totes aquelles variables que 
depenen de factors difícilment ponderables prèviament a la finalització de la seva vida útil.   
 
Tot  i  això,  el  que  sí  resulta  senzill  és  realitzar  una  aproximació  de  la  reducció  d’emissions 
deguda a    l’ús d’energies  renovables en  front d’altres  fonts d’energia, com els combustibles 
fòssils. Així doncs, es fa una aproximació de la reducció d’emissions deguda a les instal∙lacions 
de generació d’energia tèrmica mitjançant biomassa i al generador fotovoltaic en front de les 






Així  doncs,  prenem  com  a  valor  de  les  emissions  associades  a  l’electricitat  l’any  2012  el 



























Taula 31. Emissions de CO2 anuals evitades per l’ús d’un sistema fotovoltaic per a la generació de l’energia 
elèctrica de les instal·lacions 
Així  doncs,  el  volum  aproximat  de  CO2    que  es  deixarà  d’emetre  amb  l’ús  d’aquestes 
instal∙lacions ascendeix a 18.325,72 kg de CO2 a  l’any,  i que es reparteixen mensualment tal  i 






































5.463,03  0,000583  0,000413  3,18  2,26 
Taula 32. Emissions de SO2 i NOx anuals evitades per l’ús d’un sistema fotovoltaic per a la generació de l’energia 
















































Pel  que  fa  a  l’impacte  d’un  generador  fotovoltaic,  es  considera  que  l’efecte  principal  es 
produeix  en  les  operacions  extractives  de  les  matèries  primeres  per  a  la  fabricació  dels 
generadors.  Tot  i  que  les  cèl∙lules  fotovoltaiques  es  fabriquen  principalment  amb  silici, 
material  obtingut  a  partir  de  l’arena  i  per  tant  molt  abundant  a  la  natura,  és  necessari 
transformar‐lo  fins  a  silici  de  grau  solar  mitjançant  processos  que  exigeixen  un  consum 
important  d’energia.  Un  cop  finalitzada  la  seva  vida  útil  cal  dur  a  terme  els mecanismes 
establerts de reutilització o retirada dels elements fotovoltaics. 
 
Pel que  fa a  l’impacte visual, aquest es veu molt  reduït quan s’integra arquitectònicament a 



































60kW  1  u  15.112 €  15.112,0 € 
Complements caldera  ‐  ‐  ‐  1.087,0 € 
Instal∙lació caldera i acumuladors/Posta 
en marxa  ‐  ‐  ‐  4.300,0 € 




Acumulació ACS 1500l  1  u  3157,0 €  3157,0 € 
Grup Bomba alimentació amb control de 
temperatura  1  u  310,0 €  310,0 € 
Acumulació calefacció 1000 l  1  u  1.349,0 €  1.349,0 € 
Accessoris, bombes i valvuleria per 
acumulació i ACS  ‐  ‐  ‐  1.912,95 € 
Instal∙lació en coure d’accessoris  ‐  ‐  ‐  3.011,0 € 
          9.739,95 € 
SISTEMA 
D’ALIMENTACIÓ 
Unitat motriu de 0.55 kW  1  u  936,0 €  936,0 € 
Canal amb bi sen fi d'alimentació  1  u  567,5 €  567,5 € 
Agitador de 5m de diàmetre  1  u  2.224,0 €  2.224,0 € 
Canal ascendent i unitat motriu de 0.75 
kW  1  u  3.512,0 €  3.512,0 € 
Mòdul del sistema d’alimentació  1  u  407,0 €  407,0 € 
          7.645,5 € 
SUBTOTAL          37884,45 € 
IVA 21%        7.955,73 € 

















1  ‐  356,73 €  356,73 € 




marca Schüco  16  u  176,05 €  2.816,80 € 
Ondulador de 3,8 kWn Solarmax 4200S  1  u  920,60 €  920,60 € 






‐  ‐  1.426,93 €  1.426,93 € 









‐  ‐  970,31 €  970,31 € 
Instal∙lació elèctrica  ‐  ‐  407,69 €  407,69 € 
 
 








‐  ‐  ‐  764,43 € 







‐  ‐  ‐  152,89 
          152,89 € 
SUBTOTAL          8.224,27 € 
IVA 21%          1.727,10 € 







Com  s’ha  comentat al  llarg del projecte,  l’objectiu d’aquest era  realitzar un estudi  sobre  les 




Finalment,  havent  escollit  les  tecnologies  a  implantar  (una  caldera  de  biomassa  per  a 
calefacció i ACS i un sistema solar fotovoltaic d’autoconsum amb balanç net per a l’electricitat) 
s’ha obtingut que el dimensionament adequat de les instal∙lacions per a fer front a la demanda 










El  consum de proximitat,  fa que  la  seva baixa densitat no  sigui  tant problemàtica  ja que el 




Els  problemes  d’alimentació  entre  la  sitja  i  la  caldera  degut  a  l’efecte  volta  de  l’estella,  es 
solucionen  amb  la  instal∙lació  d’agitadors  dins  la  sitja,  per  tal  de  desfer  aquestes  voltes.  El 
posterior transport i alimentació es realitza amb vis sens fi. 
 







Aquesta  configuració  permet  una  producció  de  5463  kWh  anuals  en  front  d’una  demanda 
aproximada  de  5599  kWh.  S’ha  intentat  aproximar  al  màxim  el  punt  de  generació  al  de 









Una  altre  aspecte  desconegut  és  si  es  permetrà  la  instal∙lació  de  sistemes  d’acumulació 
d’energia entre el punt de generació i el de connexió. El fet d’ajustar més l’energia generada a 











































- Proposta  de  Reial Decret  1699/2011,  de  18  de  novembre,  pel  que  es  regula  la 







































- Instal∙lacions  d’energia  solar  fotovoltaica.  Plec  de  Condicions  Tècniques 
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Calefacción con astillas de madera 
y pelets KWB Multifire 15 – 100 kW
¡Generamos energía para la vida!
La caldera de biomasa
El multitalento robusto para 
una calefacción rentable
KWB Multifire
Calefacción con astillas de 
madera y con pelets
Biomasa – El combustible del futuro
Ahorro del 50 % en costes de calefacción Para disfrutar de un ahorro 
permanente en la calefacción, debe utilizarse madera procedente de la silvicultura. 
Desde hace años, el precio de la madera se mantiene estable y no depende de los 
precios del mercado mundial de petróleo y gas natural.
Un suministro seguro y sin restricciones La madera crece, incluso 
geográficamente. En Europa, las superficies de bosque crecen constantemente y, con 
ellas, también la cantidad de madera disponible como combustible. En los bosques, 
cada año crece más madera de la que se puede utilizar. Esto significa que siempre 
habrá suficientes cantidades de madera disponibles para utilizarse como combustible. 
Además, la plantación de especies como el sauce y el álamo en superficies agrícolas, 
ofrece un seguro adicional.
Protección del medio ambiente El uso de maderas combustibles 
renovables para la calefacción es neutral en términos de CO
2
. Esto significa que 
durante la combustión de madera tan solo se libera el CO
2
 que un árbol absorbe de la 
atmósfera durante su crecimiento. Por este motivo, la madera combustible también 
protege el medio ambiente.
Reducción de los costes Cuidar el medio ambiente sale rentable. Se fomenta 
la calefacción de madera. Encontrará más información al respecto en nuestros sitios 
web, www.kwb.es.
4 KWB Multifire Calefacción con astillas de madera y con pelets
KWB Multifire: tipos de instalaciones
La KWB Multifire, con valores de potencia nominal de entre 15 y 100 kW, es la solución óptima para el 
suministro de calor de casas unifamiliares o grandes edificios tanto privados como públicos (por ejemplo, 
instalaciones agrícolas, colegios, edificios de viviendas, instalaciones industriales, etc.) así como de redes 
locales de calefacción. Este sistema permite emplear tanto astillas de madera G30, W30 en conformidad 
con ÖNORM M7133 o B1, P16B, en conformidad con EN14961-1, como pelets de madera de DM 6 mm 
ó 8 mm en conformidad con ÖNORM M7135 o DIN Plus y pelets de madera del nivel de calidad A1 y A2 en 
conformidad con EN14961-1. Los pelets de madera del nivel de calidad A2 no están homologados para el 
modelo USV GS ni para el modelo USV D con dispositivo de alimentación de pelets. (DM 8 mm no están 
homologados para los siguientes sistemas de alimentación: tornillo sinfín en codo, tornillo transportador 
sinfín con alimentación neumática)
La instalación de calefacción puede ejecutarse  
con orientación izquierda o derecha
USv v
(15 – 40 kW)
Con contenedor de almacenamiento de combustible 
de 1.000 litros
La instalación de calefacción puede ejecutarse  
con orientación izquierda o derecha
USv D
(15 – 100 kW)
Con contenedor intermedio de combustible de 10 litros
La instalación de calefacción puede ejecutarse  
con orientación izquierda o derecha
USv GS
(40 – 100 kW)
Con contenedor intermedio de combustible de 120 litros  
para el funcionamiento con pelets y alimentación neumática
La instalación de calefacción puede ejecutarse  
con orientación izquierda o derecha
USv ZI
(15 – 100 kW)
Con contenedor intermedio de combustible de 200 litros
5El multitalento robusto para una calefacción rentable
KWB Multifire 15, 25, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 kW
1. Intercambiador de calor: intercambiador vertical, de limpieza automática con turbuladores especiales
2. Sistema de combustión: gasificador con alimentación inferior, quemador en forma de anillo con 
inyectores de aire, cúpula de distribución de gases de alta temperatura, zona de combustión completa 
en régimen turbulento
3. Compuerta antiincendios: hermética al gas, segura frente al retroceso del fuego, verificada
4. Evacuación de cenizas: extracción automática de la ceniza, compactación de cenizas y control del 
nivel de llenado, contenedor de cenizas móvil
5. Sistema de alimentación: con una técnica de transporte fiable y a la altura de las mayores exigencias 
individuales
6. Manejo y regulación KWB Comfort 3: innovador, fácil de manejar, automático y único en su género










Plataforma de regulación KWB Comfort 3
Contenedor intermedio KWB ➀
El extraordinario diseño y la estabilidad del 
contenedor intermedio sólo puede ser de KWB. 
Un sistema de barreras fotoeléctricas en el 
contenedor regula el nivel de llenado de forma 
completamente automática. El contenedor 
intermedio aumenta la vida útil del sistema 
de alimentación y minimiza los costes de 
electricidad porque el sistema de alimentación 
funciona con menos frecuencia.
Dispositivo de evacuación de ceniza 
KWB ➁
Dos tornillos sinfín para las cenizas transportan 
las cenizas de forma completamente 
automática desde la cámara de combustión 
hasta el contenedor de ceniza con cuatro 
ruedas. Donde se comprimen, para aumentar 
la comodidad de uso, porque de este modo 
sólo es necesario vaciarlo cada 2 semanas 
como mínimo y 10 como máximo. El control 
del estado de las cenizas evita que rebosen 
y garantiza la limpieza en la cámara de 
combustión.
KWB innova al presentar un manejo por menús 
mediante 2 botones con ruedecilla y una pantalla 
gráfica de fácil comprensión. Un flujo lógico de 
menús muestra al usuario de las instalaciones 
de calefacción KWB cómo se ajustan los 
parámetros, completamente personalizados, de 
los circuitos de calefacción, de los depósitos de 
inercia, de los acumuladores de agua caliente 
sanitaria etc. Otras ventajas son la posibilidad 
de controlar la instalación de calefacción por 
SMS con KWB Comfort SMS así como la 
opción de visualización y de mantenimiento 
remoto con KWB Comfort visio. Otra novedad 
en la gama de productos es el software KWB 
Comfort InterCom, que sirve como interfaz 
para el intercambio de datos entre la regulación 
KWB y los sistemas remotos. Con la regulación 









Tecnología de combustión KWB
rentable 
Intercambiadores de calor KWB con 
turbuladores especiales
Aprender de los sistemas que funcionan: 
bajo esta premisa se ha aplicado a la KWB 
Multifire el inteligente y varias veces premiado 
concepto de regulación de la serie Powerfire 
de KWB. El control lambda (sonda lambda de 
banda ancha), en combinación con el regulador 
de depresión, garantiza unas condiciones 
óptimas de combustión y un nivel mínimo de 
emisiones. Este regulador se complementa 
con el sistema de alimentación inferior con 
sensor de combustible ya probados en KWB 
Multifire. A partir de una potencia de caldera 
de 30 kW, la KWB Multifire dispone además 
de la ampliación de quemador KWB MultiFlex, 
en el que el plato de combustión dispone de un 
eficaz mecanismo de limpieza. De este modo 
se incrementa la fiabilidad de la KWB Multifire 
para el uso de combustibles de madera ricos 
en cenizas y con tendencia a la formación de 
escoria. Por ello, para el cliente los cuidados 
se reducen al mínimo, mientras que el confort 
se maximiza.
El sistema de limpieza del intercambiador de 
calor, completamente automático y probado 
desde hace años, se ha mejorado con el 
desarrollo de nuevos turbuladores. Estos 
turbuladores garantizan un intercambio de 
calor óptimo gracias a la mejora de la limpieza 
y a una reducción de las pérdidas de flujo. 
El resultado es un rendimiento alto constante 
con la máxima rentabilidad para el cliente.
8 Regulación confort KWB
Mando a distancia analógico
KWB Comfort Solar
regulación con microprocesador KWB 
Comfort 3
KWB Comfort 3 es un sistema de estructura modular que sirve para 
utilizar y regular el sistema de calefacción con biomasa KWB. 
Se pueden realizar todos los ajustes con el mando de dos 
botones en combinación con una ruedecilla a través de la 
innovadora pantalla gráfica claramente estructurada. Con el 
menú lógicamente estructurado se pueden configurar con 
facilidad los parámetros para la caldera, el circuito de calefacción, 
el acumulador de agua caliente sanitaria y el depósito de inercia. 
El sistema de regulación adapta la potencia de la caldera 
automáticamente y de forma continua desde el estado de 
disponibilidad hasta el de plena carga en función del calor necesario. 
El sistema de regulación garantiza unas condiciones óptimas de 
combustión, pocas emisiones y la máxima rentabilidad.
Además de la regulación de la combustión se dispone también 
de una amplia regulación de la gestión del calor tanto para casas 
unifamiliares como para microrredes de calefacción. El sistema 
KWB Comfort puede ampliarse modularmente permitiendo 
controlar hasta 34 circuitos de calefacción, 17 depósitos de 
inercia y 17 acumuladores de agua caliente sanitaria. También 
es posible conectar en red varios mandos a distancia digitales 
o analógicos.
 La plataforma de regulación consta de los siguientes 
componentes:
1.  Placa base: Contiene todas las entradas/salidas de la regulación de la 
caldera, incluidos los sensores y conexiones para cableado externo 
La placa base contiene también el control para un acumulador de 
agua caliente sanitaria y un depósito de inercia con dos sensores de 
temperatura.
2.  Mando de control de la caldera: Este módulo se utiliza para manejar 
y regular la caldera, así como para la gestión del calor. Además, 
el mando de control de la caldera puede ser utilizado también para 
la visualización de datos, como termómetro interior y como unidad 
de control remoto. 
3.  Mando a distancia analógico: Para manejar con sencillez un circuito 
de calefacción, con sensor para el control de la temperatura ambiente. 
Consta de una ruedecilla para la regulación de la temperatura nominal 
ambiente en pasos de +/- 5 °C y selector de cuatro posiciones para 
seleccionar uno de los programas de calefacción: modo automático, 
de protección antiheladas, modo de día o de noche. 
4.  Mando a distancia digital: Permite manejar uno o más circuitos 
de calefacción con sensor para el control de la temperatura 
ambiente, así como configurar y supervisar la gestión del circuito de 
calefacción, del acumulador de agua caliente sanitaria y del depósito 
de inercia desde las habitaciones. 
5.  Módulo de ampliación del circuito de calefacción: Para el control de máx. 
2 circuitos de calefacción, un acumulador de agua caliente sanitaria y un 
depósito de inercia (con 2 sensores) por módulo. El manejo y el control 
se hacen a través del mando de control de la caldera u, opcionalmente, 
a través de las unidades de control remoto digitales.
6.  KWB Comfort Solar: Mediante el regulador KWB Comfort Solar se 
controla la instalación de forma que la energía solar obtenida puede 
llegar óptimamente al acumulador. A parte de la funcionalidad y el 
diseño, el regulador solar destaca sobre todo por una guía de usuario 
totalmente intuitiva y sencilla. El instalador/especialista en calefacción 
dispone de un asistente para la puesta en marcha confortable.
Módulo de ampliación del circuito 
de calefacción
Mando de control de la caldera
Healdline 35Dimensiones de conex ón
Dimensiones verticales
USv 15  /  25 USv 30  /  40  /  50  /  60 USv 80  /  100
Dimensión  Dimensión  Dimensión 
a
tubo de salida de humos (variante de montaje 1) [mm] 1.534 150 mm 1.794 180 mm 2.070 200 mm
tubo de salida de humos (variante de montaje 2+3) [mm] 1.307 150 mm 1.543 180 mm 1.644 200 mm
C admisión del dispositivo de protección térmica de salida [mm] 1.322 ½” 1.569 ½” 1.793 ½”
D Salida del dispositivo de protección térmica de salida [mm] 1.188 ½” 1.435 ½” 1.659 ½”
E Impulsión de la calefacción [mm] 1.321 5∕4” 1.569 2” 1.784 2”
F Retorno de calefacción [mm] 520 5∕4” 544 2” 554 2”
G vaciado [mm] 500 ½” 518 ¾” 528 ¾”
H altura total con conexión del tubo de salida de humos (variante 1) [mm] 1.662 — 1.967 — 2.310 —
Dimensiones horizontales
USv 15  /  25 USv 30  /  40  /  50  /  60 USv 80  /  100
Dimensión  Dimensión  Dimensión 
I Separación [mm] 100 — 119,5 — 120 —
J Separación [mm] 460 — 560 — 560 —
K Separación [mm] 100 — 120,5 — 120 —
L
Separación conexión de tubo de salida de humos variante de montaje 1 y 2 [mm] 325 — 359 — 433 —
Separación conexión de tubo de salida de humo variante de montaje 3 [mm] 333 — 242 — 258 —
M
Separación mínima al muro de la chimenea con variante de montaje 1 y 2 [mm] 400 — 400 — 500 —
Separación mínima al muro de la chimenea con variante de montaje 3 [mm] 540 — 500 — 700 —
n
Separación eje de ventilador – eje de tubo de salida de humos  
variante de montaje 1 [mm] 0 — 19 — 128 —
Separación eje de ventilador – eje de tubo de salida de humos  
variante de montaje 2 y 3 [mm] 0 — 19 — 128 —
o Prolongación del tubo de salida de humos (no se suministra) [mm] — — > 250 180 > 250 200 mm
Las medidas del esquema de la izquierda se corresponden 
con los diferentes tamaños de construcción.
¡Los valores referidos a las distancias son valores 
mínimos!
*  Para que la parte posterior de la caldera sea accesible, 
deberán mantenerse los valores mínimos indicados.
El canal de alimentación o ascendente deberá estar 
dentro del ángulo indicado (máx. 230° horizontal, 
25° inclinación, 45° inclinación en tornillos sinfín 
ascendentes).
1  Variante de montaje  
• Aspiración en la caja de humos superior
2  Variante de montaje 
• Aspiración en la caja de humos lateral
3  Variante de montaje 
• Aspiración en la caja de humos trasera
Dimensiones de conexión
*  Si la aspiración de gases de humo 
del modelo USV 80 / 100 se monta 
en la posición “2“, deberá colgarse 
o apoyarse.
Medidas de la caldera para su 
colocación
Modelo USv D  /  USv ZI
Medida 1: 15 – 25 kW
Medida 2: 30 – 60 kW
Medida 3: 80 – 100 kW
Modelo USv v
Medida 1: 15 – 25 kW
Medida 2: 30 – 40 kW
Modelo USv GS
Medida 1: 40 –  60 kW
Medida 2: 80 – 100 kW
Dimensiones de la caldera en cm para su colocación
Modelo montada desmontada
USV V 15 / 25 105 x 157 65 x 104
USV V 30 / 40 105 x 183 72 x 131
USV D / ZI 15 / 25 80 x 157 65 x 104
USV D / ZI 
30 / 40 / 50 / 60
88 x 183 72 x 131
USV D / ZI 80 / 100 89 x 203 72 x 149
USV GS 40 / 50 / 60 88 x 183 72 x 131
USV GS 80 / 100 89 x 207 72 x 149
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Denominación Unidad 15 25 30* 40 50*/** 50* 60* 80 100**
Potencia nominal kW 15,0 25,0 30,0 40,0 49,5 50,0 60,0 80,0 99/101****
Carga parcial kW 5,0 7,1 8,6 11,5 14,1 14,2 17,0 22,4 27,6
Rendimiento de la caldera a potencia nominal % 91,3 90,2 90,4 90,8 90,9 90,9 91,1 91,3 91,1
Rendimiento de la caldera a carga parcial % 87,7 89,1 90,1 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,6
Potencia calorífica de consumo a potencia nominal kW 16,4 29,0 34,8 46,3 55,6 56,1 66,0 85,6 113,9
Potencia calorífica de consumo a carga parcial kW 5,7 8,0 9,5 12,5 15,3 15,5 18,4 24,3 29,9
Categoría de la caldera según EN 303-5 –
Circuito hidráulico  
Volumen de agua l 63 63 158 158 128 128 128 167 167
Conexión de agua de avance/retorno (rosca interior) Pulgada 5/4 5/4 2 2 2 2 2 2 2
Conexión de agua de avance/retorno (rosca interior) DN 32 32 50      50 50 50 50 50
Conexión de agua protección térmica de salida (rosca exterior) Pulgada
Protección térmica de salida: Presión bar
Resistencia del circuito hidráulico a 10 K mbar 1,4 8,1 9,2 11,5 19,4 19,4 27,3 43,1 64,0
Resistencia del circuito hidráulico a 20 K mbar 0,4 2,1 2,4 3,0 5,0 5,0 6,9 10,8 16,0
Temperatura de entrada a la caldera °C
Temperatura máxima del circuito de impulsión °C
Presión máx. de servicio bar
Circuito de humos (para calcular las dimensiones de la chimenea)
Temperatura de la cámara de combustión °C
Presión de la cámara de combustión mbar
Tiro necesario a potencia nominal/carga parcial mbar 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,1/0,08 0,15/0,1
Aspiración requerida: sí −
Temperatura de los gases de escape a potencia nominal °C
Temperatura de los gases de escape a carga parcial °C 90 90 90 90 90 90 90 90 100
Flujo másico de los gases de escape a potencia nominal kg/h 45 75 90 120 148,5 150 180 240 268
Flujo másico de los gases de escape a carga parcial kg/h 15 24 29 39 49,5 50 60 81 93
Volumen de gases de escape a potencia nominal Nm³/h 35,3 58,8 70,5 94 116,3 117,5 141 188 209
Volumen de gases de escape a carga parcial Nm³/h 11,8 18,8 22,7 30,6 38,4 38,8 47 63,5 72,6
Diámetro del tubo de salida de humos mm 150 150 180 180 180 180 180 200 200
Diámetro de la chimenea (valores orientativos) mm 150 150 180 180 180 180 180 200 220
Altura de conexión del tubo de humos, variante con 
aspiración en la caja de humos superior
mm 1534 1534 1794 1794 1794 1794 1794 2070 2070
Altura de conexión del tubo de humos, variantes con 
aspiración en la caja de humos lateral/posterior
mm 1307 1307 1543 1543 1543 1543 1543 1644 1644
Pendiente del tubo de humos °
Tipo de chimenea: resistente a la humedad −
Combustible: Astillas de madera según norma EN 14961                     
Contenido de agua máximo % en peso
Humedad máxima % en peso
Tamaño máximo del combustible −
Ceniza
Volumen del contenedor de ceniza l
Contenedor de cenizas lleno kg
Evacuación de cenizas: sí −
Instalación eléctrica
Toma de corriente: CEE 5 polos
Accionamiento principal W
Potencia de conexión USV V W 1621 1732 1824 1824 − − − − −
Potencia de conexión USV D, USV ZI W 1621−2379 1621−2379 1824−2582 1824−2582 2382−2582 2382−2582 2382−2582 2502−2702 2524−2724
Pesos
Camisa de agua kg 99 115 197 197 227 227 227 286 286
Cuerpo de la caldera kg 125 142 238 238 268 268 268 327 327
Peso de la caldera USV V kg 684 699 785 785 − − − − −
Peso de la caldera USV D kg 528 556 705 705 768 768 768 990 997
Peso de la caldera USV ZI kg 573 601 750 750 813 813 813 1035 1042




















Leyenda: véase la página 38
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Denominación Unidad 15 25 30* 40 50*/** 50* 60* 80 100**
Emisiones según el informe de ensayo FJ - BLT FJ - BLT FJ - BLT FJ - BLT FJ - BLT FJ - BLT FJ - BLT FJ - BLT






Contenido de O2 a potencia nominal Vol.-% 7,5 7,3 7,2 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 6,2
Contenido de O2 a carga parcial Vol.-% 12,6 12,0 12,3 13,0 12,4 12,4 11,8 10,5 10,0
Contenido de CO2 a potencia nominal Vol.-% 13,1 13,1 13,2 13,4 13,3 13,3 13,2 13,0 14,3
Contenido de CO2 a carga parcial Vol.-% 8,0 10,0 9,2 7,7 8,2 8,3 8,9 10,0 10,5
Referencia del 10 % O2 seco (EN303-5)
CO a potencia nominal mg/Nm³ 100,0 25,0 93,7 231,0 215,3 214,5 198,0 165,0 19,0
CO a carga parcial mg/Nm³ 913,0 311,0 317,7 331,0 274,5 271,5 212,0 93,0 92,0
NOx a potencia nominal mg/Nm³ 187,0 173,0 180,7 196,0 199,6 199,8 203,5 211,0 203,0
NOx a carga parcial mg/Nm³ − − − 228,0 218,5 218,0 208,0 188,0 −
OGC a potencia nominal mg/Nm³ 2,0 2,0 3,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 <1
OGC a carga parcial mg/Nm³ 10,0 9,0 9,0 9,0 7,3 7,3 5,5 2,0 1,0
Polvo a potencia nominal mg/Nm³ 40,0 24,0 24,0 24,0 25,2 25,3 26,5 29,0 31,0
Polvo a carga parcial mg/Nm³ − 23,0 18,7 10,0 11,9 12,0 14,0 18,0 ng
Ref. 11 % O2 seco
CO a potencia nominal mg/Nm³ 90,9 22,7 85,2 210,0 195,8 195,0 180,0 150,0 17,3
CO a carga parcial mg/Nm³ 830,0 282,7 288,8 300,9 249,5 246,8 192,7 84,5 83,6
NOx a potencia nominal mg/Nm³ 170,0 157,3 164,2 178,2 181,4 181,6 185,0 191,8 184,5
NOx a carga parcial mg/Nm³ − − − 207,3 198,6 198,2 189,1 170,9 −
OGC a potencia nominal mg/Nm³ 1,8 1,8 3,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 <1
OGC a carga parcial mg/Nm³ 9,1 8,2 8,2 8,2 6,7 6,6 5,0 1,8 0,9
Polvo a potencia nominal mg/Nm³ 36,4 21,8 21,8 21,8 22,9 23,0 24,1 26,4 28,2
Polvo a carga parcial mg/Nm³ − 20,9 17,0 9,1 10,8 10,9 12,7 16,4 −
Referencia del 13 % O2 seco (Wieselburg)
CO a potencia nominal mg/Nm³ 73,0 18,0 68,0 168,0 156,6 156,0 144,0 120,0 14,0
CO a carga parcial mg/Nm³ 664,0 226,0 231,0 241,0 199,9 197,8 154,5 68,0 67,0
NOx a potencia nominal mg/Nm³ 136,0 126,0 131,3 142,0 144,9 145,0 148,0 154,0 148,0
NOx a carga parcial mg/Nm³ − − − 166,0 159,1 158,8 151,5 137,0 −
OGC a potencia nominal mg/Nm³ 1,0 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 <1
OGC a carga parcial mg/Nm³ 7,0 7,0 7,0 7,0 5,8 5,8 4,5 2,0 <1
Polvo a potencia nominal mg/Nm³ 29,0 18,0 17,3 18,0 18,7 18,8 19,5 21,0 23,0
Polvo a carga parcial mg/Nm³ − 17,0 13,7 7,0 8,4 8,5 10,0 13,0 −
según § 15a-BVG de Austria
CO a potencia nominal mg/MJ 49,0 12,0 47,3 118,0 110,2 109,8 101,5 85,0 9,0
CO a carga parcial mg/MJ 439,0 153,0 159,3 172,0 142,6 141,0 110,0 48,0 45,0
NOx a potencia nominal mg/MJ 102,0 85,0 90,0 100,0 101,9 102,0 104,0 108,0 100,0
NOx a carga parcial mg/MJ − − − 118,0 113,0 112,8 107,5 97,0 −
OGC a potencia nominal mg/MJ 1,0 1,0 1,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 <1
OGC a carga parcial mg/MJ 5,0 5,0 5,0 5,0 4,1 4,0 3,0 1,0 <1
Polvo a potencia nominal mg/MJ 19,0 12,0 12,0 12,0 12,7 12,8 13,5 15,0 15,0
Polvo a carga parcial mg/MJ − 11,0 9,0 5,0 6,0 6,0 7,0 9,0 −
* … Control de dibujo 
** … Variantes de clasificación 
*** … Valores interpolados para tamaños intermedios   
**** … ≤M25: 99 kW; M30: 94 kW
FJ-BLT ... Franciso Josephinum Wieselburg Biomass Logistic Technology
mg/Nm³ ... Miligramos por metro cúbico normal  (Nm³ bajo 1013 hectopascal con 0 °C)
Healdline 41Condiciones básicas de construcc ón
indicación sobre las condiciones 
básicas de construcción
Como usuario de una instalación de calefacción KWB, el cliente 
está sujeto a todas las normas legales locales vigentes relativas a la 
presentación de permisos de obra, a la edificación y a la ejecución. 
El arquitecto, el encargado de obra o las autoridades públicas 
competentes, por ejemplo, le pueden informar sobre dicha normativa. 
El cumplimiento fehaciente de las regulaciones locales vigentes es 
un requisito indispensable para disponer de derecho de garantía y de 
sus prestaciones, así como para la cobertura del seguro. KWB no 
asume ningún tipo de responsabilidad ni de garantía por cualquier 
error en las medidas constructivas. El propietario de la instalación 
es el único responsable de la correcta ejecución de las medidas 
constructivas. Como usuario de un sistema de calefacción por 
biomasa, eventualmente puede que usted tenga la posibilidad de 
recibir ayudas regionales específicas de fomento. Infórmese a tiempo 
sobre los plazos y los procedimientos necesarios para tramitar 
la solicitud de dichas ayudas. Tenga en cuenta las dimensiones 
indicadas en los ejemplos de montaje y en los datos técnicos. Sin 
pretender hacer una exposición detallada ni ignorar las disposiciones 
legales y apoyándonos en las directivas austríacas TRVB H 118 y ÖKL, 
hojas informativas Nº 56 y Nº 66, recomendamos lo siguiente:
Sala de calderas
Solera de hormigón, en bruto o de baldosa, las irregularidades leves 
pueden ser niveladas con las patas de altura regulable. Todos los 
materiales utilizados para el suelo, paredes y techo tienen que ser 
ignífugos de la clase F90*¹; las puertas de la sala de calderas (véase la 
tabla de medidas para la colocación de la caldera) debe ser antiincendio 
(T30*²) abrir en la dirección de escape y cerrar automáticamente; 
la puerta de comunicación con el silo de combustible también debe 
ser antiincendio (T30*²) y cerrar automáticamente. Las ventanas de la 
sala de calderas en G30*³ no se deben abrir; la abertura de ventilación 
no se deberá poder cerrar y tendrá 5 cm² por cada kW de potencia 
nominal de la instalación de calefacción, pero mínimo 400 cm². Para 
potencias de caldera > 60 kW deberá preverse una abertura de 
ventilación cerca del suelo y otra cerca del techo; la tubería de entrada 
de aire debe conducir directamente al exterior y si para ello debe 
cruzar otros recintos, el conducto de ventilación deberá ser revestido 
según F90*1; las aberturas de ventilación hacia el exterior deben estar 
cerradas por fuera con una rejilla de protección con un ancho de malla 
< 5 mm. Hay que instalar un sistema de iluminación fijo y una línea 
de alimentación eléctrica a la instalación de calefacción; la luz y el 
interruptor de parada de emergencia debidamente señalizado de la 
calefacción tienen que colocarse en el exterior de la sala de calderas, 
en un lugar fácilmente accesible junto a la puerta de la sala de 
calderas. Fuera de la sala de calderas y junto a la puerta de la misma, 
deberá estar disponible un extintor manual (peso de llenado de 6 kg, 
según EN3). Tanto la sala de calderas como las tuberías de agua y de 
calor a distancia tienen que estar instaladas a prueba de heladas. Está 
prohibido almacenar sustancias inflamables en la sala de calderas 
fuera del silo de la calefacción, del contenedor de almacenamiento 
o del depósito intermedio; está prohibido que haya una conexión 
directa a otros recintos en los que haya líquidos o gases inflamables 
(como por ejemplo, un garaje). Observe las directivas de instalación.
Silo de almacenamiento de combustible
Rigen los mismos requisitos constructivos que para la sala de 
calderas. En el centro del silo se coloca el agitador que se fija al 
suelo de hormigón con tornillos de anclaje. Al mismo nivel que el 
borde superior del sistema de alimentación debe montarse un suelo 
inclinado/falso con ventilación posterior. El pasamuros (anchura 
50 cm, altura 60 cm) entre el silo y la sala de calderas para el canal de 
alimentación tiene que aislarse a prueba de incendios (por ejemplo, 
con lana mineral). Cuando el silo se llene bombeando las astillas 
o los pelets, hay que montar los acoplamientos para manguera 
distribuidos por KWB y tuberías con toma de tierra. Al llenar el silo 
de esta forma hay que aislarlo herméticamente contra el polvo. 
El aire de escape es aspirado o eliminado previa filtración al exterior 
a través de una segunda tubería puesta a tierra y un acoplamiento 
de manguera. La aspiración o la filtración del aire de transporte es 
tarea del proveedor de combustible. Las paredes, las ventanas y las 
puertas tienen que resistir la sobrepresión que se genera durante el 
proceso de llenado. Si el combustible es almacenado a granel está 
prohibida cualquier instalación eléctrica por tratarse de una fuente 
de ignición. Hay que dotar a las calderas de biomasa KWB con 
todos los equipos de protección contra incendios que requiera la 
instalación. En función de la situación de montaje in situ, del tipo de 
combustible y de la cantidad almacenada, puede ser necesario montar 
un dispositivo de extinción manual y/o conectar el dispositivo extintor 
integrado a una tubería de agua a presión. El dispositivo de extinción 
manual (desde la sala de calderas) tiene que instalarse a prueba de 
heladas como tubería vacía de, al menos, ¾”, o como tubería DN 20 
directamente sobre el paso del canal de alimentación al silo. La grifería 
de cierre que se va a colocar en la sala de calderas tiene que llevar 
un rótulo indicador con el texto: “Dispositivo de extinción del silo de 
almacenamiento de combustibles”. Hay que montar un dispositivo de 
extinción manual cuando se almacenen entre 50 y 200 m³ de astillas 
de madera para una instalación de hasta 400 kW. Cuando se adose un 
silo a elementos de construcción resistentes al fuego sin aberturas, 
entonces puede prescindirse de la ejecución / revestimiento F90*1 
del silo de combustible. Para silos de almacenamiento de astillas de 
madera situados en edificios agrícolas, con la pared contigua a la 
zona de vivienda resistente al fuego, entonces puede prescindirse de 
la ejecución / revestimiento F90*¹ del silo, si la sección cortafuegos 
es menor de 500 m². El combustible tiene que almacenarse separado 
de otros materiales (por ejemplo, tablas de madera). Hay que instalar 
un dispositivo de extinción manual y un dispositivo de extinción 
integrado. En caso de que se almacenen otros restos de madera (con 
polvo) hasta 200 m³, en las instalaciones de hasta 400 kW es necesario 
montar un sistema antiincendios integrado, además del dispositivo 
antiincendios con disparador manual. En las instalaciones mayores 
de 400 kW o cuando se almacenen cantidades superiores a 200 m³ 
será siempre necesario montar ambos sistemas (el dispositivo 
antiincendios manual y el integrado), (véase TRVB H 118). Para los 
silos alimentados continuamente con viruta o polvo de lijar utilizando 
el sistema de aspiración, se aplican normas legales adicionales 
relativas a la seguridad y a la primera inspección de aprobación. 
Si tiene alguna duda, consulte a su representante autorizado de KWB. 
Los silos de almacenamiento a nivel de superficie tienen que tener una 
puerta con una sección transversal de 1,80 m por lo menos, que tiene 
que ser transitable, con revestimiento interior de tablas que puedan 
quitarse desde fuera, de tal modo que impidan que el combustible 
caiga al exterior si se abre la puerta por equivocación. Hay que prever 
una abertura de revisión F90*1 sobre el canal de alimentación. Tenga 
en cuenta aquí los ejemplos de montaje.
Chimenea
La chimenea debe ser totalmente resistente a la humedad (FU) debido 
al alto rendimiento de la caldera. ¡Se trata de diseños de chimenea en 
los que a pesar de que los gases de escape en su recorrido quedan 
permanentemente debajo del punto de rocío, no se presenta ninguna 
humidificación o daño en la mampostería, ver DIN 18160! Los valores 
orientativos para el diámetro de la chimenea están indicados en los 
datos técnicos. Éstos son aplicables para el correspondiente tamaño 
de la instalación, en condiciones constructivas normales, es decir: 
altura efectiva de chimenea entre 8 – 10 m, 1,5 m longitud del tubo 
de salida de humos de, 2 codos de 90° cada uno, 1 estrechamiento, 
1 conexión en T con 90°. Tenga en cuenta los diagramas de sección 
del fabricante de la chimenea. Cuando el espacio disponible diverja de 
los datos proporcionados o presente características desfavorables, 
deberá llevarse a cabo un cálculo de la chimenea conforme a la 
norma EN 13384. KWB dispone de una hoja de registro de datos en 
forma de formulario electrónico. A petición del cliente y sirviéndose 
del formulario cumplimentado, KWB realiza también el cálculo de 
la chimenea con cargo al cliente. El deshollinador es el especialista 
*¹ F90 según ÖNORM B 3800, REI90 según ÖNORM EN 13501
*² T30 según ÖNORM B 3800, EI2 30-C según ÖNORM EN 13501
*³ G30 según ÖNORM B 3800, E30 según ÖNORM EN 13501
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competente para estas cuestiones. Es conveniente implicar a su 
deshollinador ya durante la fase de planificación, debido a que este 
profesional deberá aprobar más adelante la instalación de humos.
Montaje de la instalación de 
calefacción
Colocación de la calefacción
Se encargará siempre y exclusivamente a personal calificado y formado 
de KWB o de los socios competentes de KWB. La instalación de 
calefacción se introduce montada y lista para enchufar si las condiciones 
de la obra lo permiten. En caso contrario, será desmontada y vuelta 
a montar en la sala de calderas. Las conexiones de la instalación de 
calefacción a la chimenea, al suministro de agua y al sistema eléctrico 
deben ser efectuadas por instaladores de calefacción y electricistas 
autorizados, debiendo además ser probadas debido a muchas razones 
como, por ejemplo, la obtención de una subvención.
Conexión del tubo de salida de humos 
a la chimenea
En tanto no haya sido ya exigido por las disposiciones locales, 
se recomienda instalar un regulador de tiro y una tapa contra 
deflagración en el tubo de humos en la parte lateral de la chimenea 
y disponerlos de tal manera que quede excluido un peligro para las 
personas. El tubo de salida de humos debe ser conducido de la manera 
más corta posible hacia la chimenea y ser conectado herméticamente 
a la misma. Además debe presentar una ligera inclinación ascendente, 
lo ideal sería menos de 45°. El tubo de salida de humos debe tener 
un aislamiento térmico y disponer de aberturas de fácil acceso para 
su limpieza. La conexión de la chimenea debe ser elegida 20 mm 
mayor que el diámetro del tubo de salida de humos. Así puede ser 
realizado un adecuado aislamiento acústico entre el tubo de salida de 
humos y la chimenea. La instalación KWB va equipada de serie con un 
ventilador de tiro inducido.
toma de agua
Al utilizar astillas de madera se necesita una temperatura de entrada 
de retorno en la caldera de 55 °C como mínimo. Si se van a emplear 
pelets, la temperatura debe alcanzar al menos 50 °C, en caso contrario 
existe el riesgo de que aumente la corrosión y, con ello, de perder los 
derechos de prestaciones de garantía. Desde el mando de la caldera 
se controla la regulación de la mezcla para el mantenimiento de la 
temperatura del retorno. En instalaciones hasta 60 kW también se 
puede realizar una elevación de la temperatura de retorno mediante 
una válvula termostática de regulación. KWB suministra los elementos 
necesarios para el aumento de la temperatura de retorno. La instalación 
de calefacción, excepto si se utiliza una bomba de mezcla para la 
elevación de la temperatura de retorno, debe estar equipada con un 
sistema de distribución sin presión (desvío, distribuidor, acumulador 
de compensación de carga, depósito de inercia, válvula de descarga 
térmica de seguridad …) y en función de la normativa, con un grupo de 
seguridad (por ejemplo, según ÖNORM EN 12828 o EN 303). Un depósito 
de compensación o un depósito de inercia no son imprescindibles, 
pero en determinadas ocasiones son convenientes, por ejemplo, para 
la conexión de una instalación solar, de una caldera de leña o cuando 
la necesidad de calor es mínima, como por ejemplo en el período 
estival. ¡Su instalador le dará un asesoramiento específico! Al realizar 
el aislamiento acústico de las conexiones de agua deberá observarse 
la hermeticidad de las piezas empleadas frente al oxígeno, porque de 
lo contrario, existe mayor riesgo de corrosión y con ello de la pérdida 
de los derechos de garantía.  Si se instalan tuberías de material plástico 
para calefacción por suelo radiante o de calor a distancia, deberán 
ser protegidas adicionalmente contra las temperaturas demasiado 
altas mediante un termostato limitador para la bomba del circuito 
de calefacción. En lo referente a las características del agua de la 
caldera deberán ser cumplidas necesariamente las normas VDI 2035 
ó ÖNORM H 5195 T1 y T2, porque de lo contrario existe el riesgo de 
corrosión y con ello, de la pérdida de los derechos de prestaciones 
de garantía.
Conexiones eléctricas de la instalación 
KWB Multifire
Todo el cableado interno de la instalación se efectúa en fábrica o bien 
está listo para ser enchufado por el personal de montaje. Localmente 
sólo es necesario que una empresa autorizada de instalaciones 
eléctricas efectúe la conexión a la red y el cableado exterior de la 
caldera, así como, en caso de una red, el cableado del bus de los 
módulos de ampliación de los circuitos de calefacción y de los mandos 
ambientales digitales. 
Conexiones que ha de efectuar el cliente: 
•  Enchufe CEE de 5 polos (L1/L2/L3/N/PE) con corriente en la falta - 
interruptor protector y descargador de sobretensión en el armario 
distribuidor (recomendado como protección contra rayos), 400 
VCA
•  Interruptor de “Parada de Emergencia“ (230 VCA, sección mín. del 
cable 1,5 mm²)
•  Cuando se utilice KWB Comfort SMS: Caja de enchufe 230 VCA.
•  Cuando se utilicen módulos del sistema de alimentación: por 
módulo 1 enchufe CEE de 5 polos (L1/L2/L3/N/PE), 400 VCA
Valores característicos de la bomba del circuito de la caldera y del aumento de la temperatura de retorno
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[kW] [m³ / h] [m³ / h] | [mbar] [m³ / h] [m³ / h] | [mbar] [m³ / h] [m³ / h] | [mbar]
15 1,29 – – 24-2000346 0,86 – – 24-2000346 0,64 – – 24-2000346
25 2,15 24-2000343 12 | 32 24-2000347 1,43 – – 24-2000346 1,07 – – 24-2000346
30 2,58 24-2000343 12 | 46 24-2000347 1,72 24-2000343 12 | 21 24-2000347 1,29 – – 24-2000346
40 3,44 24-2000344 18 | 36 – 2,29 24-2000343 12 | 36 24-2000347 1,72 24-2000343 12 | 21 24-2000347
50 4,30 24-2000345 24 | 32 – 2,86 24-2000343 12 | 57 – 2,15 24-2000343 12 | 32 24-2000347
60 5,16 24-2000345 24 | 46 – 3,44 24-2000344 18 | 36 – 2,58 24-2000343 12 | 46 24-2000347
80 6,87 24-2000264 40 | 30 – 4,58 24-2000345 24 | 36 – 3,44 24-2000344 18 | 36 –
100 8,59 24-2000264 40 | 46 – 5,73 24-2000345 24 | 57 – 4,30 24-2000345 24 | 32 –
* La recomendación es para condiciones estándar - Caldera en la sala de calderas (Suposición: pérdida de presión en tramo con variación de volumen: 50 mbar)
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Contenido en el suministro:
•  Opción de pedido: sin circuito de calefacción
 -  Placa de caldera I/O sin circuito de calefacción
 -  Mando de caldera con sensor de temperatura ambiente
 -  Juego de sensores de temperatura (1 sensor para 
acumulador de agua caliente sanitaria, 2 sensores 
para depósito de inercia, 1 sensor de temperatura 
de retorno)*
•  Opción de pedido: 1 circuito de calefacción
 -  Placa de caldera I/O con un circuito de calefacción
 -  Mando de control de la caldera con sensor de 
temperatura ambiente
 -  Juego de sensores de temperatura (1 sensor para 
acumulador de agua caliente sanitaria, 2 sensores para 
depósito de inercia, 1 sensor de temperatura de retorno, 
2 sensor de temperatura de impulsión y 1 sensor de 
temperatura exterior)*
•Opción de pedido: 2 circuitos de calefacción
 -  Placa de caldera I/O con 2 circuitos de calefacción
 -  Mando de control de la caldera con sensor de 
temperatura ambiente
 -  Juego de sensores de temperatura (1 sensor para 
acumulador de agua caliente sanitaria, 2 sensores para 
depósito de inercia, 1 sensor de temperatura de retorno, 
2 sensor de temperatura de impulsión y 1 sensor de 
temperatura exterior)*
opcional
•  Módulo de ampliación del circuito de calefacción con 
juego de sensores (2 sensores de impulsión, 1 sensor 
de acumulador de agua caliente sanitaria, 2 sensores 
de depósito de inercia y 1 sensor de la temperatura 
exterior)*
•  Aparatos de mando analógico y digital con sonda de 
interiores
•  Módulo de conexión 1 para tipo USV D, USV ZI y USV V con 
1 circuito de calefacción con juego de sensores (1 sensor 
de temperatura de alimentación) y control de una segunda 
caldera, en el tipo USV GS contenido de manera estándar 
para el control, la alimentación neumática y el control de 
una segunda caldera 
Pueden ser conectados los siguientes 
aparatos:
•  Opción de pedido: sin circuito de calefacción
 -  1 Bomba de caldera**
 -  1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
 -  1 Mezclador de retorno***
•  Opción de pedido: 1 circuito de calefacción
 -  1 Bomba de caldera**
 -  1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
 -  1 Mezclador de retorno***
 -  1 Bomba para circuito de calefacción**
 -  1 Mezclador para circuito de calefacción***
•  Opción de pedido: 2 circuitos de calefacción
 -  1 Bomba de caldera**
 -  1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
 -  1 Mezclador de retorno***
 -  2 Bombas para circuito de calefacción**
 -  2 Mezclador para circuito de calefacción***
•  Opción de pedido: Módulo de ampliación del circuito 
de calefacción 
 -  1 Bomba de alimentación**
 -  1 Bomba para acumulador de agua caliente sanitaria**
 -  2 Bombas para circuito de calefacción**
 -  2 Mezclador para circuito de calefacción***
Salidas:
Contactos sin potencial con corriente máx. de conmutación 
de 2 A, 230 VCA
•  Salida de fallos
  Contacto indicador de fallos acumulados (por ejemplo, 
para dar la alarma por teléfono)
 -  Fallo 1: Contacto ruptor para indicar fallos
 -  Fallo 2: Contacto de cierre para indicar fallos
•  Salida de potencia (las siguientes opciones pueden 
seleccionarse alternativamente):
 Contacto de cierre, configurable para
 -  Indicador de funcionamiento del quemador (grado de 
modulación entre carga parcial y carga nominal)
 -  Conexión sucesiva de calderas para controlar una 
segunda caldera
 -  Demanda del sistema de alimentación para el 
funcionamiento conjunto del agitador
• Ventilador de tiro
 -  Contacto de cierre para controlar un ventilador de 
tiro externo
 -  La caldera es liberada por el control del ventilador de tiro 
externo a través de Externo 1 (sin potencial).
Entradas:
Alimentación de 24 VCC para conectar contactos sin 
potencial
•  Externo 1:
  Para conectar la caldera (p. ej. al usar un ventilador de 
tiro externo).  
Si esta entrada no es usada, deberá ser cortocircuitada.
• Externo 2: Entrada multifunción
 -  Calentar a nominal 2: Para requerir la caldera con 
la segunda temperatura nominal de caldera o como 
contacto de requerimiento para regulaciones externas 
de terceros (la duración del requerimiento debe ser de 
por lo menos 30 minutos).
 -  Para el control remoto durante las vacaciones (no puede 
utilizarse simultáneamente con un control externo 
de caldera).
•  Parada de emergencia: 
Conexión del interruptor de peligro (parada de 
emergencia) según prTRVB H 118 vigente
*  Los sensores del acumulador de agua caliente sanitaria y del depósito de inercia son sensores de 
clavija de Ø 6 mm, los sensores de temperatura exterior tienen carcasa, todos los demás son sensores 
de temperatura de contacto
**  Conexión de las bombas: 230 V CA, máx. 200 W, salida con regulación de velocidad para la bomba del 
circuito de la caldera (adecuada para regular la velocidad de bombas de velocidad constante). 
  Si se emplean bombas trifásicas para el circuito de caldera 3 x 400 V, deberá ser seleccionado un 
contactor de motor. La bobina auxiliar de este contactor debe tener un consumo de potencia 3  W.
*** Conexión del motor del mezclador: 230 VCA, Conectado/Desconectado/Cerrado (tres posiciones)
KWB Austria 
KWB - Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Industriestraße 235, A-8321 St. Margarethen/Raab
Tel. +43 (0) 3115 6116-0, Fax +43 (0) 3115 6116-4
office@kwb.at, www.kwb.at
KWB Alemania
KWB Alemania – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
www.kwbheizung.de
Sucursal Sur
Königsberger Straße 46, D-86690 Mertingen
Tel.:+49 (0) 9078-9682-0, Fax:+49 (0) 9078-9682-79 99
office-sued@kwbheizung.de
Sucursal Sudoeste
Schloß Weitenburg 7, D-72181 Starzach
Tel.:+49 (0) 7457-94 80-0, Fax:+49 (0) 7457-94 80-59 99
office-suedwest@kwbheizung.de
Sucursal Centro
Friedenbachstrasse 9, D-35781 Weilburg
Tel.:+49 (0) 6471-912 62-0, Fax:+49 (0) 6471-912 62-39 99
office-mitte@kwbheizung.de
Sucursal Oeste
Hansestraße 41, D-48165 Münster
Tel.:+49 (0) 2501-44 039-00, Fax:+49 (0) 2501-44 039-49 99
office-west@kwbheizung.de
KWB Francia 
KWB France S.a.R.L., 
F-68000 COLMAR, 13 rue Curie




T.A. Edisonstraße 15, 39100 Bozen (BZ)
Tel.: +39 0 471 05 33 33, Fax: +39 0 471 05 33 34
info@kwb.it, www.kwb.it  
KWB Eslovenia 
KWB, moč in toplota iz biomase d.o.o.
Vrečerjeva 14, SI-3310 Žalec
Tel.: +386 (0) 3 839 30 80, Fax: +386 (0) 3 839 30 84
info@kwb.si, www.kwb.si 
Distribuidores en otros países
Suiza
Jenni Energietechnik aG
Lochbachstraße 22, CH-3414 Oberburg bei Burgdorf
Tel.: +41 (0) 34 420 30 00, Fax: +41 (0) 34 420 30 01
info@jenni.ch 
Energie Service Sàrl
CH-1464 Chênê-Pâquier/VD, Móvil: +41 (0) 79 4092990




Halenfeld 12a, B-4771 Amel




C/ San Quintín 10, 2º Izda, 28013 Madrid




Carretera Gral. San Martín 9340 - P, Quilicura, Santiago




Brook Hall Estate, 65-67 Culmore Road
Londonderry, BT48 8JE
Tel.: +44 (0) 28 71 35 82 15, Fax: +44(0)28 71 35 09 70
info@ruralgeneration.com, www.ruralgeneration.com
technical Energy Solutions Ltd.
Four Piers, Cregg, Carrick on Suir, County Tipperary 




Unit 8 & 9, St. George‘s Tower, Hatley St. George , Sandy, 
Bedfordshire, SG19 3SH 
T: +44 (0) 870 0545 554, F: +44 (0) 870 0545 553
admin@econergy.ltd.uk, www.econergy.ltd.uk
Phase nRG Ltd
Banchory Business Centre, Burn O‘Bennie Road, Banchory, AB31 5ZU
T: +44 (0) 1330 82 65 68, F: +44 (0) 1330 82 06 70
info@phasenrg.co.uk, www.phasenrg.co.uk










































































































































































































































































www.gruponovaenergia.com   -   www.froeling.com
¡El agua es el elemento
primario de todas las
cosas!
(Tales de Mileto)
www.gruponovaenergia.com   -   www.froeling.com
Depósitos estratificados__
Múltiples aplicaciones
Los depósitos de inercia estratificados de Froling son ideales
para combinar con calderas de pellets, de astillas o de trozos
de leña, pero también con otras fuentes de calor, como por
ejemplo una caldera a gasóleo o de gas. En el depósito solar
estratificado H2, así como en el depósito higiénico solar estra-
tificado H3, existe la posibilidad de integrar una instalación de
energía solar y esta instalación se tratará siempre con priori-
dad, aplicando la gestión de control inteligente del módulo de
control Lambdatronic de Froling.
Innovadora gestión de la energía
Es preciso que cada sistema de calefacción esté diseñado
para soportar las temperaturas más bajas del año. Sin
embargo, muy rara vez las calderas funcionan a plena capa-
cidad. Durante una gran parte del periodo de calefacción en
invierno, el consumo promedio de calor es inferior al 50% de
la potencia térmica nominal. Es por esta razón que se ha desa-
rrollado un depósito de inercia para aprovechar la energía de
manera económica y ecológica. Este "gestor de calor" absorbe el
exceso de calor y lo devuelve a la red de calefacción, si fuera
necesario, sin necesidad de encender de nuevo la caldera. El
depósito de estratificación de Froling permite reducir el uso
de combustible, incrementa la facilidad operativa y aporta
una contribución valiosa a la protección del medio ambiente.
Perfecta administración de la energía
La exacta estratificación de la temperatura en
el depósito es importante para un funciona-
miento óptimo con el fin de poder reutilizar la
mayor cantidad de energía posible. Todos los
depósitos de estratificación de Froling incor-
poran elementos especiales para facilitar la
estratificación.
Exacta estratificación de la temperatura en el depósito
Fácil instalación
La instalación de los depósitos de estratificación
de Froling en el cuarto de calderas es sumamen-
te sencilla gracias a sus dimensiones escogidas
de manera inteligente. En espacios muy estre-
chos Froling es la mejor opción.
En este caso, se pueden conectar entre sí dos
depósitos de poca altura y de poco diámetro que
estén “comunicados”. En esta solución de depó-
sitos estratificados acoplados se distribuye el
calor de forma uniforme en ambos depósitos.
Otra ventaja de esta solución es su montaje
sencillo y rápido a una distancia de tan solo 80
mm uno de otro.
Los elementos específicamente desarrollados para los depósitos
Froling permiten una estratificación de la temperatura con preci-
sión milimétrica y garantizan un rendimiento energético máximo











Estratificación de la tempera-
tura por medio de elementos
de estratificación
www.gruponovaenergia.com   -   www.froeling.com
Depósitos estratificados__
Absorción del exceso de calor    
Estratificación exacta de la temperatura para un alto
rendimiento energético y bajos costos de consumo    
El aislamiento envolvente sin CFC ofrece un aislamiento
térmico excelente    
Ampliación de los depósitos comunicados en caso de
espacios estrechos    
Combinados con otros generadores de calor    
Integración de la energía solar  
Acumulador de agua caliente de inercia y depósito
higiénico estratificado en un mismo equipo  
Acumulador de agua caliente de inercia y depósito
higiénico solar estratificado en un mismo equipo 









Los sistemas de depósitos estratificados de Froling
Exacta tecnología
de sistemas
Con el módulo de control original Lambdatronic, que incorporan las
calderas de leña, astillas y pellets, se dispone de un gran número de posibilidades
interesantes para incrementar la eficiencia. El control Lambdatronic significa administración inteligente
de la energía. Toda la instalación se regula con un único módulo de control: desde la caldera, pasando
por todo el sistema de depósitos y la calefacción, hasta la instalación de energía solar.
Esto es algo exclusivo de Froling.
Depósito de inercia estratificado/
depósito solar estratificado
El depósito de inercia estratificado y
el depósito solar estratificado de Froling
La sofisticación está en los detalles. Froling ofrece un concep-
to de administración de energía que convence especialmente
por el óptimo sistema de entrada y extracción de energía a
través de los depósitos de inercia y los depósitos solares
estratificados. El depósito solar estratificado de Froling le
permite, además, una sencilla integración de la energía solar.
Depósito de inercia estratificado/ 
depósito solar estratificado 500 850 1000 1500 1800 2200
Capacidad de agua caliente de inercia [l] 530 830 1000 1400 1800 2200
Sobrepresión de trabajo permitida [bar] 3 3 3 3 3 3
Temperatura de trabajo permitida [°C] 95 95 95 95 95 95
Altura del depósito (sin aislamiento) [mm] 1650 1950 2160 2185 2190 2645
Altura del depósito (con aislamiento) [mm] 1660 1970 2180 2215 2220 2670
Diámetro del depósito (sin aislamiento) [mm] 690 790 790 960 1100 1100
Diámetro del depósito (con aislamiento) [mm] 880 980 980 1150 1290 1290
Superficie de intercambiador solar1) [m2] - 3 3 4 4 4
Peso [kg] 105 140 155 210 230 280
Peso con intercambiador solar1) [kg] - 185 200 268 288 338
Altura mínima de la sala (altura de basculación) [mm] 1700 2000 2220 2250 2300 2720





La letra S hace referencia a sus convincentes atributos: sofi sticación y solidez.
Efi ciente e innovador
Se considera que una carcasa puede utilizarse en cualquier entorno cuando es capaz de resistir condiciones 
exteriores adversas. Por ello hemos decidido construirla con aluminio de primera calidad. Además, su perfec-
cionado concepto de refrigeración permite a los dispositivos alimentar al 100 por ciento de su potencia nominal, 
incluso a temperaturas ambiente de 45 °C. El elevado rendimiento total de los inversores monofásicos SolarMax S 
garantiza una mayor efi ciencia. Y durante más tiempo.
Calidad superior y fi abilidad
Cada uno de los inversores monofásicos SolarMax S es un producto suizo de alta calidad que cuenta con la cer-
tifi cación TÜV “De tipo aprobado”. Los dispositivos disponen de un nuevo sistema de control de red que previene 
las desconexiones incluso en las condiciones más severas. Además, sorprenden por su atractivo precio, que no 
sólo incluye un servicio rápido y competente, sino también una garantía de 5 años.
Instalación sencilla y rápida
Gracias al carril de montaje, la instalación de los inversores monofásicos SolarMax S resulta sumamente sencilla. 
Sin olvidar su ligero peso que facilita aún más el montaje rápido. Todas las tomas pueden conectarse desde el 
exterior, y el interruptor de CC que prescriben las nuevas normas ya viene integrado en los dispositivos. También 
resulta práctico su amplio rango de tensión de entrada, el cual permite un mayor margen de interconexión de 
los módulos solares.
Diseño atractivo y manejable
Los inversores monofásicos SolarMax S destacan por su atractivo diseño, que además de conferirles un aspecto 
moderno simplifi ca su manejo. La pantalla gráfi ca ofrece una visualización clara y sistemática. Para el manejo 
bastan tres teclas: imposible ofrecer mayor sencillez. Además, los inversores monofásicos SolarMax S van 
equipados de serie con puertos RS485 y Ethernet, que garantizan en la práctica posiblidades universales para 
transmitir datos.
Nuestra empresa lleva más de 15 años desarrollando y produciendo inversores SolarMax. Benefíciese de esta 
experiencia y proteja no sólo el medio ambiente, sino también su inversión. 
 Especifi caciones Técnicas
SolarMax 2000S SolarMax 3000S SolarMax 4200S SolarMax 6000S
 Lado de entrada (CC)  
Máx. potencia del generador*)  2300 WSTC  3300 WSTC  5000 WSTC  6000 WSTC
Rango de ajuste 100…550 VCC 
Voltaje de entrada máximo 600 VCC
Corriente de entrada  0...11 ACC  0...11 ACC  0...22 ACC  0...22 ACC
Lado de salida (CA)  
Potencia nominal  1800 W  2500 W  3800 W  4600 W
Potencia máxima  1980 VA  2750 VA   4180 VA  5060 VA
Tensión nominal de red / gama de ajuste 230 VCA / 184...300 VCA
Factor de potencia (PF)  > 0.98
Frecuencia nominal de red / 
gama de ajustes
50 Hz / 45...55 Hz
Factor de armónicas a potencia nominal  < 3 %
 Características
? Mayor rango de voltaje de entrada
?  Diseño atractivo e innovador conforme a la norma IP 54
?  Carcasa de aluminio de alta calidad para su instalación tanto en interiores 
 como exteriores
?  Interruptor de CC integrado
?  Todas las tomas son conectables
?  Pantalla gráfi ca integrada para un manejo intuitivo del dispositivo
?  Puertos RS 485 y Ethernet integrados
?  Certifi cación TÜV de tipo aprobado
?  FDC (Full Digital Controlled) con regulador digital de corriente sinusoidal
?  Instalación sencilla mediante carril de montaje premontable
?  Potencia nominal hasta 45 °C de temperatura ambiente
?  Nuevo monitoreo de la red, sumamente estable e inmune a parásitos
?  Hotline y servicio de cambio del inversor
?  Garantía de 5 años













Datos de sistema  
Consumo nocturno O W
Rendimiento máximo  97 %
Rendimiento europeo 95.4 % @ 400 VCC
94.6 % @ 300 VCC
95.5 % @ 400 VCC
94.9 % @ 300 VCC
95.8 % @ 400 VCC
95.1 % @ 300 VCC
96.2 % @ 400 VCC
95.5 % @ 300 VCC
Temperatura ambiente –20 °C…+ 60 °C
Potencia nominal hasta 
temperatura ambiente de + 45 °C
Humedad relativa del aire 0…98 %, sin condensación 
Tipo de protección  IP 54
Forma de conexión Regulador digital de la corriente sinoidal, sin transformador, dos niveles (IGTB) (sin aislamiento galvanizado) 
Evacuación de calor Convección / ventilador (ventilador recambiable desde el exterior)
Visualización Pantalla gráfi ca LCD 128 x 64 Pixel, con retroiluminación y diodo de indicación de estado
Operación Tres teclas
Interruptor de CC Interruptor de CC integrado según VDE 0100-712
Conforme CE según EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Monitoreo de la red VDE 0126-1-1
Control de corriente de falta VDE 0126-1-1
Símbolo de verifi cación certifi cado por TÜV Rheinland
Registrador de datos Registrador de datos, potencia máxima y duración de registro para los últimos 31 días, 12 meses y 10 años
Comunicación de datos RS 485 / Ethernet
Contacto de señal de estado Enchufe M12 con relé como contacto abridor / contacto de cierre
Dimensiones (ancho/altura/profundidad) 545 x 290 x 185 mm
Peso 13 kg 13 kg 15 kg 15 kg
Carcasa aluminio, tapa con revestimiento de polvo
*) dimensiones recomendadas sobre el 15% (estudio de ISE Fraunhofer) Reservados todos los derechos. Texto sujeto a modifi caciones o errores.
